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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης του 

έργου: "Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης και εξωτερικού 

υδραγωγείου για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών 

Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου της Δημοτικής Ενότητας Μαδύτου του 

Δήμου Βόλβης", που υπογράφηκε στις 17/11/2017 μεταξύ του συντάξαντα, κου 

Ταγρέ Νικολάου, Πολιτικού Μηχανικού και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και  

Αποχέτευσης του Δήμου Βόλβης. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά ειδικότερα την 

κατασκευή: 

 Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που ξεκινάει από μία νέα Γεώτρηση πλησίον 

του οικισμού Μοδίου και βορειοδυτικά αυτού, έως την Υφιστάμενη Δεξαμενή 

του οικισμού Μοδίου. 

 Εξωτερικού Υδραγωγείου και τριών εξωτερικών αγωγών ύδρευσης. Ο ένας 

αποτελεί καταθλιπτικό αγωγό, που οδεύει από την Υφιστάμενη Γεώτρηση 

βορειοανατολικά του οικισμού της Κοκκαλούς προς τη Νέα προτεινόμενη 

Δεξαμενή της Κοκκαλούς που κατασκευάζεται για την κάλυψη των 

υδρευτικών αναγκών και αναγκών πυρόσβεσης των οικισμών Απολλωνίας 

και Κοκκαλούς. Ο δεύτερος είναι βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού, ο 

οποίος κατευθύνεται από την Νέα Δεξαμενή του οικισμού Κοκκαλούς προς τη 

θέση σύνδεσης του με υφιστάμενο αγωγό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

του οικισμού Απολλωνίας. Τέλος κατασκευάζεται ένας ακόμη βαρυτικός 

αγωγός που ξεκινάει και αυτός από την Νέα Δεξαμενή οικισμού Κοκκαλούς 

μέχρι τη θέση σύνδεσης του σε υφιστάμενο φρεάτιο, κατάντη της 

Υφιστάμενης Δεξαμενής Κοκκαλούς. 

Αντικείμενο της παρούσας οριστικής μελέτης αποτελεί η μεταφορά νερού από την 

Υφιστάμενη Γεώτρηση βορειοανατολικά του οικισμού Κοκκαλούς, μέσω 

καταθλιπτικού αγωγού, στην Νέα  διθάλαμη Δεξαμενή του οικισμού Κοκκαλούς, 

συνολικής επιφάνειας 168.619m2 (συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος του βανοστασίου 

της Δεξαμενής) και συνολικής χωρητικότητας περίπου 300,00μ3. Από την Νέα 

Δεξαμενή θα εκκινούν οι άλλοι δύο βαρυτικοί αγωγοί, μέσω των οποίων θα 

πραγματοποιείται η υδροδότηση των  οικισμών Απολλωνίας και Κοκκαλούς, 

αντιστοίχως. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του καταθλιπτικού αγωγού από την 

υφιστάμενη γεώτρηση μέχρι τη νέα Δεξαμενή, καθορίστηκαν για μέγιστη ημερήσια 

παροχή σχεδιασμού 40ετίας, (με βάση το συνολικό εκτιμώμενο μελλοντικό πληθυσμό 
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των οικισμών Κοκκαλούς και Απολλωνίας) ενώ τα χαρακτηριστικά των δύο 

βαρυτικών αγωγών προσδιορίστηκαν για μέγιστη ωριαία παροχή σχεδιασμού 

40ετίας. (αναφερόμενη στον πληθυσμό κάθε οικισμού ξεχωριστά)  

  Το προτεινόμενο νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης μεταφοράς νερού περιλαμβάνει 

τα εξής υδραυλικά στοιχεία: 

 Την υφιστάμενη ανενεργή αρδευτική γεώτρηση, πλησίον του οικισμού 

Κοκκαλούς και βορειοανατολικά αυτού, που θα χρησιμοποιηθεί ως υδρευτική. 

Αναφέρεται ότι όλα τα νέα εξαρτήματα από τη θέση της υφιστάμενης 

διανοιγμένης γεώτρησης, μέχρι και την έναρξη του υποβιβασμένου σωλήνα 

PE 100 3ης γενιάς Φ140μμ., και κλάσης 16atm, τα οποία τοποθετούνται εντός 

του οικίσκου της γεώτρησης και εκτός αυτού (πυροσβεστικός κρουνός, ειδικά 

τεμάχια κλπ), παρουσιάζονται στο Σχέδιο ΥΔΡ.14 της παρούσας μελέτης. 

 Τον καταθλιπτικό αγωγό από υλικό PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου D140mm, 

κλάσης 16atm και μήκους 1.986,34m από την Υφιστάμενη Γεώτρηση 

πλησίον του οικισμού Κοκκαλούς έως το σημείο αλλαγής διαμέτρου του 

(Κόμβος Α.0.98).  

 Τον καταθλιπτικό αγωγό από υλικό PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου D110mm, 

κλάσης 16atm και μήκους 188,33m από το σημείο αλλαγής της διαμέτρου του 

(Κόμβος Α.0.98) έως την Νέα Δεξαμενή του οικισμού Κοκκαλούς.  

 Τον βαρυτικό αγωγό από υλικό PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου D160mm, 

κλάσης 12,5atm και μήκους 2.724,03m, από τη Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς 

έως τη θέση σύνδεσης του με υφιστάμενο αγωγό του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας. 

 Τον βαρυτικό αγωγό από υλικό PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου D160mm, 

κλάσης 12,5atm και μήκους 457,27m, από τη Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς έως 

τη θέση σύνδεσης του σε υφιστάμενο φρεάτιο, κατάντη της Υφιστάμενης 

Δεξαμενής Κοκκαλούς. 

 Νέα Δεξαμενή, που κατασκευάζεται νοτιοδυτικά του οικισμού Κοκκαλούς, στο 

υπ' αρίθμ. 306 Αγροτεμάχιο, για την βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης 

των οικισμών Απολλωνίας και Κοκκαλούς και για την κάλυψη των αναγκών 

τους σε ύδρευση και πυρόσβεση. Η νέα Δεξαμενή είναι διθάλαμη, με 

συνολική επιφάνεια 168,619m2 και επιφάνεια εκάστου θαλάμου 67,33μ2 και 

συνολικής χωρητικότητας περίπου 300μ3. Σε επαφή με τους 2 υγρούς 

θαλάμους της Δεξαμενής βρίσκεται και το βανοστάσιο της. Η διάταξη των 

αγωγών που εκκινούν από αυτήν ή καταλήγουν σε αυτήν, το  κομβολόγιο του 
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βανοστασίου και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της Νέας Δεξαμενής 

παρουσιάζονται στο Σχέδιο ΥΔΡ.13 της παρούσας υδραυλικής μελέτης. 

 

1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

1.1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΔΙΟΥ 

 
Σύμφωνα με τις απογραφές της Ε.Σ.Υ.Ε. κατά τα  έτη 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 

2001 και 2011, η πληθυσμιακή μεταβολή που σημειώθηκε στους οικισμούς Μοδίου 

και Κοκκαλούς-Απολλωνίας της δημοτικής ενότητας Μαδύτου του Δήμου Βόλβης, 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες αναφέρεται στους Πίνακες 2.1-2.3, που ακολουθούν. Για 

τον υπολογισμό του μελλοντικού πληθυσμού σχεδιασμού των οικισμών αυτών, κατά 

το έτος στόχο 2058 (μετά από 40 χρόνια), χρησιμοποιείται η μέθοδος του 

ανατοκισμού, η οποία εκφράζεται από τις σχέσεις: 

(1 )n 0E E n  
   

Όπου: 

Εn →  Ο μελλοντικός πληθυσμός μετά από n έτη 

E0 → Ο σημερινός πληθυσμός (κατά το έτος της τελευταίας απογραφής) 

n → Τα χρόνια σχεδιασμού του δικτύου 

ε →  Το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης του πληθυσμού, το οποίο δίνεται από   την 

παρακάτω σχέση:  

1
E

Ε
ε

12 tt

1

1

2 






















 

 Οικισμός Μοδίου 

Έτος 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Πληθυσμός 
Μόδι 

(κάτοικοι) 
296 329 326 406 379 449 350 

ε% μεταβολής 
δεκαετίας 

  0.011 -0.001 0.022 -0.007 0.017 -0.025 

Μέσο ε% 
μεταβολής 

0.003 

 

Πίνακας 2.1: Εξέλιξη Πληθυσμού του οικισμού Μοδίου από το 1951-2011 
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Όπως γίνεται αντιληπτό από τον Πίνακα 2.1, το μέσο ποσοστό μεταβολής δεκαετίας 

(ε%) του πληθυσμού του Μοδίου κατά τις τελευταίες 6 δεκαετίες (1951-2011), 

ανέρχεται περίπου σε 0,003%. Αναλύοντας πιο προσεκτικά τα δημογραφικά στοιχεία 

του παραπάνω Πίνακα, διακρίνεται ότι ο πληθυσμός του οικισμού παρουσιάζει 

μεταβαλλόμενη πορεία από δεκαετία σε δεκαετία, με εντονότερη μείωση τη δεκαετία 

2001-2011 (με ποσοστό μείωσης του πληθυσμού της δεκαετίας αυτής → -0,025%) 

και εντονότερη αύξηση τη δεκαετία 1971-1981, με ποσοστό αύξησης πληθυσμού 

0,022%. Ως μέσο ποσοστό ετήσιας αύξησης λαμβάνεται το 1% (για μικρές πόλεις 

επιλέγεται 0,5% -1%, σύμφωνα με το νομογράφημα 211/6 του τεύχους των 

Υδρεύσεων των Πανεπιστημιακών Σημειώσεων του καθηγητή κ. Ηρακλή 

Χατζηαγγέλου), διότι υπάρχουν προϋποθέσεις ανάπτυξης.  Οπότε για το έτος 2058 

(σχεδιασμός δικτύου για διάρκεια «ζωής» 40 ετών) ο μελλοντικός πληθυσμός 

προκύπτει:  

 

Ε2058= 
471

350*(1+ )
100

  

Ε2058 ≈ 559 κάτοικοι 

 

Οικισμός Κοκκαλούς 

Έτος 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Πληθυσμός 
Κοκκαλούς 
(κάτοικοι) 

335 474 442 443 265 405 175 

ε% μεταβολής 
δεκαετίας 

  0.035 -0.007 0.00023 -0.050 0.043 -0.080 

Μέσο ε% 
μεταβολής 

-0.010 

 

Πίνακας 2.2: Εξέλιξη Πληθυσμού του οικισμού Κοκκαλούς από το 1951-2011 

  

Στον Πίνακα 2.2, παρατηρείται ότι το μέσο ποσοστό μεταβολής δεκαετίας (ε%) του 

πληθυσμού της Κοκκαλούς κατά τις τελευταίες 6 δεκαετίες (1951-2011), ανέρχεται 

περίπου σε -0,010%. Είναι φανερό ότι τις δεκαετίες 1961-1971, 1981-1991 και 2001-

2011 υπάρχει μείωση του πληθυσμού, ενώ η μεταβολή του πληθυσμού κατά τις 

υπόλοιπες δεκαετίες είναι αυξητική, με μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης πληθυσμού 

της δεκαετίας 1991-2001→ +0,043%). Ως μέσο ποσοστό ετήσιας αύξησης του 
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πληθυσμού λαμβάνεται για λόγους ασφαλείας το 2%. Οπότε για το έτος 2058 

(σχεδιασμός δικτύου για διάρκεια «ζωής» 40 ετών) ο πληθυσμός σχεδιασμού 

προκύπτει, με  τη χρήση του τύπου του ανατοκισμού, ίσος με:  

 

Ε2058= 
472

175*(1+ )
100

  

Ε2058 ≈ 444 κάτοικοι 

 

Οικισμός Απολλωνίας 

Έτος 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Πληθυσμός 
Απολλωνίας 

324 435 339 270 624 613 267 

ε% μεταβολής 
δεκαετίας 

- 0.030 -0.025 -0.023 0.087 -0.002 -0.080 

Μέσο ε% 
μεταβολής 

-0.002 

 

Πίνακας 2.3: Εξέλιξη Πληθυσμού του οικισμού Απολλωνίας από το 1951-2011 

 

Το μέσο ποσοστό μεταβολής δεκαετίας (ε%) του πληθυσμού της Απολλωνίας κατά 

τις τελευταίες 6 δεκαετίες (1951-2011), ανέρχεται σε -0,002%. Σε όλες τις δεκαετίες, 

εκτός από τη δεκαετία 1951-1961 και 1981-1991, που παρατηρείται μία πολύ μικρή 

αύξηση πληθυσμού (0,030% και 0,087% αντίστοιχα), ο πληθυσμός του οικισμού 

παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, με εντονότερη τη δεκαετία 2001-2011 (με ποσοστό 

μείωσης του πληθυσμού της δεκαετίας αυτής → -0,080%). Για την εκτίμηση των 

κατοίκων, γίνεται η παραδοχή ότι ο πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 2%. Οπότε για το 

έτος 2058 (σχεδιασμός δικτύου για διάρκεια «ζωής» 40 ετών) ο πληθυσμός 

σχεδιασμού προκύπτει, με  τη χρήση του τύπου του ανατοκισμού, ίσος με:  

Ε2058= 
472

267*(1+ )
100

  

Ε2058 ≈ 677 κάτοικοι 

 

Όπως αναφέρθηκε στο 1ο Κεφάλαιο της Τεχνικής Έκθεσης, το έργο της παρούσας 

μελέτης αποτελείται από 2 ξεχωριστά εξωτερικά δίκτυα. Το δίκτυο ύδρευσης του 

οικισμού Μοδίου και το δίκτυο ύδρευσης του ζεύγους οικισμών Κοκκαλούς-
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Απολλωνίας. Οπότε ο πληθυσμός σχεδιασμού για τα δύο αυτά εξωτερικά δίκτυα 

ύδρευσης μεταφοράς ύδατος στους παραπάνω οικισμούς φαίνεται στον Πίνακα 2.4: 

 

Εξωτερικό 
δίκτυο προς 

Οικισμοί 
Πληθυσμός 
Σχεδιασμού 
Οικισμών 

Τελικός 
Πληθυσμός 
Σχεδιασμού 

Δεξαμενή 
Μοδίου 

Μόδι 559 559 

Δεξαμενή 
Κοκκαλούς 

Κοκκαλού 444 
1121 

Απολλωνία 677 

Πίνακας 2.4: Τελικός πληθυσμός σχεδιασμού 

1.2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Τα δίκτυα ύδρευσης του οικισμού Μοδίου και των οικισμών Κοκκαλούς-Απολλωνίας 

σχεδιάζονται για να καλύψουν το πλήθος των αναγκών έκαστου οικισμού (οικιακές 

καταναλώσεις, άρδευση κήπων και ανάγκες πυρόσβεσης). Ο προσδιορισμός της 

αναμενόμενης κατανάλωσης στο έτος στόχο 2058 είναι σημαντικός, αφού σε αυτόν 

βασίζονται όλοι οι υπολογισμοί για τον καθορισμό του είδους και των διαστάσεων του 

έργου.  

Στο σημείο αυτό αναφέρεται πως για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού  του 

καταθλιπτικού αγωγού από την Νέα Γεώτρηση πλησίον του οικισμού Μοδίου έως την 

Υφιστάμενη Δεξαμενή Μοδίου και του καταθλιπτικού αγωγού από την Υφιστάμενη 

γεώτρηση πλησίον του οικισμού Κοκκαλούς έως την Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς, 

λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ημερήσια παροχή κατανάλωσης, ενώ στους δύο 

βαρυτικούς απαγωγούς, (για τον λόγο ότι στο τέλος της όδευσης τους ενώνονται με 

εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης) λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ωριαία παροχή 

κατανάλωσης.  

Για τον υπολογισμό της παροχής σχεδιασμού των οικισμού αυτών, χρησιμοποιούνται 

οι παρακάτω σχέσεις: 

 

Μέση ημερήσια κατανάλωση: 

EqQ 
  

Όπου: 

q → Η ημερήσια ειδική κατανάλωση για οικιακή κατανάλωση που λαμβάνεται ίση με 

    220 [lt / κάτοικο * ημέρα] (με βάση την Κ.Υ.Α. Δ11/Φ16/22-3-1991΅) 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» 

                                                                     

 

                                                                          Σελίδα 8 

 

q’ → Η ημερήσια ειδική κατανάλωση – για άρδευση κήπων που λαμβάνεται ίση με  

     6 [lt / m2 * ημέρα]  

E  → Ο πληθυσμός του έτους στόχου για τον οικισμό 

 

Μέγιστη ημερήσια παροχή:  

ημ ημ ημ

max max μεσQ Q   

 

Όπου: 

ημ

maxK
 → Ο συντελεστής αιχμής της ημερήσιας κατανάλωσης με βάση την 

Κ.Υ.Α.Δ11/Φ16/8500/22-3-1991 (η τιμή του καθορίζεται ίση με 1,5 όσον αφορά  στην 

οικιακή κατανάλωση και ίση με 1,0 όσον αφορά στην κατανάλωση για άρδευση 

κήπων). 

Μέγιστη ωριαία αιχμή: 
 

 
ωρ ημ ωρ

max max maxQ Q K 
 

Όπου: 

 
ωρ

maxK
 : ο συντελεστής αιχμής της ωριαίας κατανάλωσης, ο οποίος δίνεται από 

τον τύπο: 

2,5
1,5 3ωρ

max ημ

max

K =
Q

 

 
ημ

maxQ
: η συνολική μέγιστη ημερήσια κατανάλωση σε lt/sec 

 

Για τον υπολογισμό των υδατικών αναγκών υδροδότησης των οικισμών  μελέτης 

(κατοικίες, κήποι) η μέγιστη ημερήσια παροχή προκύπτει ίση με: 

. . .

max max. . . max.Q =Κ +Κ qημ ημ ημ

οικιακ οικιακ κηπων κηπων κηπωνxq xE x xA     (1) 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ειδική κατανάλωση για άρδευση κήπων είναι: 

qκήπων =  6,0 [lt/ημερα*m2]. 

 

Λαμβάνεται υπόψη (από μελέτες ύδρευσης εξωτερικών δικτύων αντίστοιχων 

οικισμών), ότι στους οικισμούς Μόδι, Κοκκαλού και Απολλωνία, αντιστοιχούν 

περίπου 3,00 κάτοικοι / ιδιοκτησία-κήπο, στην παρούσα χρονική περίοδο. Θεωρείται 

ότι κατά το έτος στόχο, η αναλογία αυτή δε θα μεταβληθεί. Επομένως για κάθε 

επιμέρους κατάσταση υδροδότησης των οικισμών μελέτης, προκύπτει:  
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Οικισμός Μοδίου 

Κανονική Κατάσταση Λειτουργίας 

Από το λόγο: 

559 .

3 . /



 
 

 

προκύπτουν 559/3 = 186 ιδιοκτησίες - κήποι στην κανονική κατάσταση 

υδροδότησης (χωρίς πυρκαγιά). Θεωρώντας μία μέση επιφάνεια 100 m2 για κάθε 

κήπο, προκύπτει ότι η συνολική μελλοντική επιφάνεια κήπων για άρδευση θα είναι :  

Ακήπων = 186 x 100 = 18.600,00 m2.  

 

Επομένως η μέση ημερήσια κατανάλωση για άρδευση κήπων προκύπτει ίση με : 

Qκήπων  =  

2

2

6 *18.600,00
=111.600 / .

. *

lt m
lt ημερ

ημερ m
 

 

Άρα από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: 

  

maxQ =ημ

1,5x
220 559 .

24 60 60sec .

ltx κατ

x x xκατ
+1,0x

2

2

6 18.600,00 .

24 60 60sec .

ltx m

x x xm
 =  

= 2,14 lt/sec + 1,29lt /sec = 3,43 lt/sec 

 

 Όμως λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αυτή κατανάλωση για απώλειες δικτύου 

20%, η τελική παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού ωθητικού αγωγού ύδρευσης θα 

είναι : 

 

 

 

Κατάσταση πυρκαγιάς 

Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης πυρκαγιάς για τον οικισμό του Μοδίου, 

απαιτείται να ληφθεί υπ’ όψη και η παροχή πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση ενός 

τέτοιου κινδύνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνεται ως παροχή πυρκαγιάς, 

τιμή ίση με 5 lt/sec, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία (Έντυπο 216/4 των 

Πανεπιστημιακών Σημειώσεων του τεύχους των Υδρεύσεων του καθηγητή κ. Ηρ. 

Χατζηαγγέλου) για μικρούς οικισμούς. Η παροχή αυτή θεωρείται ότι πρέπει να 

max(Δ _Μ )Q =ημ

εξαμενής οδίου 1,2 x 3,43 = 4,11 lt/sec 
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ικανοποιείται στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή. Όποτε συνολικά για την κατάσταση 

πυρκαγιάς, η παροχή σχεδιασμού θα είναι: 

 

 

 

Οικισμοί Κοκκαλούς-Απολλωνίας 

 Καταθλιπτικός αγωγός από Υφιστάμενη Υδρευτική γεώτρηση προς Νέα   

Δεξαμενή Κοκκαλούς 

Κανονική Κατάσταση Λειτουργίας 

Από το λόγο: 

1121 .

3 . /



 
 

προκύπτουν 1121/3 = 374 ιδιοκτησίες - κήποι στην κανονική κατάσταση 

υδροδότησης (χωρίς πυρκαγιά). Θεωρώντας μία μέση επιφάνεια 100 m2 για κάθε 

κήπο, προκύπτει ότι η συνολική μελλοντική επιφάνεια κήπων για άρδευση θα είναι :  

Ακήπων = 374 x 100 = 37.400,00 m2.  

 

Επομένως η μέση ημερήσια κατανάλωση για άρδευση κήπων προκύπτει ίση με : 

Qκήπων  =  

2

2

6 * 37.400,00
= 224.400 / .

. *

lt m
lt ημερ

ημερ m
 

 

Άρα από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: 

  

maxQ =ημ

1,5x
220 1121 .

24 60 60sec .

ltx κατ

x x xκατ
+1,0x

2

2

6 37.400,00 .

24 60 60sec .

ltx m

x x xm
 =  

= 4,28 lt/sec + 2,60lt /sec = 6,88 lt/sec 

 

Όμως λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αυτή κατανάλωση για απώλειες δικτύου 

20%, η τελική παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού ωθητικού αγωγού ύδρευσης θα 

είναι : 

 

 

 

max(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q =ημ

max (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q +Qημ
= 4,11+5 =9,11 lt/sec 

max(Δ _Κ )Q =ημ

εξαμενής οκκαλούς 1,2 x 6,88 = 8,25 lt/sec 
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Κατάσταση πυρκαγιάς 

Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης πυρκαγιάς για τους οικισμούς της Κοκκαλούς - 

Απολλωνίας απαιτείται να ληφθεί υπ’ όψη και η παροχή πυρκαγιάς για την 

αντιμετώπιση ενός τέτοιου κινδύνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνεται και 

πάλι, ως παροχή πυρκαγιάς, τιμή ίση με 5 lt/sec (λαμβάνεται για την περίπτωση 

πυρκαγιάς σε έναν από τους 2 οιισμούς, καθώς θεώρείται πολύ συντηρητικό το 

σενάριο ταυτόχρονης εκδήλωσης πυρκαγιάς και στους 2 οικισμούς), σύμφωνα και με 

τη βιβλιογραφία . Η παροχή αυτή θεωρείται ότι πρέπει να ικανοποιείται στο δίκτυο 

ανά πάσα στιγμή. Όποτε συνολικά για την κατάσταση πυρκαγιάς η παροχή 

σχεδιασμού θα είναι: 

 

 

 

 

 

 Αγωγός από Νέα Προτεινόμενη Δεξαμενή Κοκκαλούς έως υφιστάμενο 

φρεάτιο κατάντη της Υφιστάμενη Δεξαμενής Κοκκαλούς  

 

 

Κανονική Κατάσταση Λειτουργίας 

Από το λόγο: 

 

444 .

3 . /



 
  

προκύπτουν 444 / 3 = 148 ιδιοκτησίες - κήποι στην κανονική κατάσταση 

υδροδότησης (χωρίς πυρκαγιά). Θεωρώντας μία μέση επιφάνεια 100 m2 για κάθε 

κήπο, προκύπτει ότι η συνολική μελλοντική επιφάνεια κήπων για άρδευση θα είναι:  

Ακήπων =148 x 100 = 14.800,00 m2.  

 

Επομένως η μέση ημερήσια κατανάλωση για άρδευση κήπων προκύπτει ίση με : 

Qκήπων  =  
lt m

lt ημερ
ημερ m

2

2

6 *14.800,00
= 88.800 / .

. *
 

 

Άρα από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: 

  

max(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q =ημ

max (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q +Qημ
= 8,25+5 =13,25 lt/sec 
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maxQ =ημ

1,5x
ltx κατ

x x xκατ

220 444 .

24 60 60sec .
+1,0x

ltx m

x x xm

2

2

6 14.800,00 .

24 60 60sec .
 =  

= 1,69 lt/sec + 1,03lt /sec = 2,72 lt/sec 

 

Έχοντας προσδιορίσει τη συνολική μέγιστη ημερήσια παροχή του οικισμού 
Κοκκαλούς: 
  

maxQημ

 = 2,72 lt/sec 

 
ο συντελεστής αιχμής της ωριαίας κατανάλωσης προκύπτει ίσος με: 
 

 
2,5 2,5

1,5 1,5
2.72

  ωρ

max ημ

max

K =
Q

  → 3,00  

Άρα η μέγιστη ωριαία κατανάλωση προκύπτει ίση με:  
 

.

max
Q 3.00 2.72  8.17

sec sec
lt ltxωρ = =  

 

Όμως λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αυτή κατανάλωση για απώλειες δικτύου 

20%, η τελική παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού βαρυτικού αγωγού ύδρευσης θα 

είναι : 

 

 

 

Κατάσταση πυρκαγιάς 

Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης πυρκαγιάς στον οικισμό Κοκκαλούς, απαιτείται 

να ληφθεί υπ’ όψη και η παροχή πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου 

κινδύνου. Και πάλι η παροχή πυρκαγιάς παίρνει τιμή ίση με 5 lt/sec, σύμφωνα και με 

τη βιβλιογραφία (Έντυπο 216/4 των Πανεπιστημιακών Σημειώσεων του τεύχους των 

Υδρεύσεων του καθηγητή κ. Ηρ. Χατζηαγγέλου) για μικρούς οικισμούς. Η παροχή 

αυτή θεωρείται ότι πρέπει να ικανοποιείται στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή. Όποτε 

συνολικά για την κατάσταση πυρκαγιάς η παροχή σχεδιασμού θα είναι: 

 

 
.

max(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q =ωρ .

max (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q +Qωρ
= 9,81+5 =14,81 lt/sec 

.

max(Π _ _ _Κ )Q =ωρ

ροσαγωγός για ύδρευση οκκαλούς 1,2 x 8,17 = 9,81 lt/sec 
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 Αγωγός από Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς μέχρι τη σύνδεσή της με υφιστάμενο 

αγωγό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας  

Κανονική Κατάσταση Λειτουργίας 

Από το λόγο: 

677 .

3 . /



 
 

προκύπτουν 677 / 3 = 226 ιδιοκτησίες - κήποι στην κανονική κατάσταση 

υδροδότησης (χωρίς πυρκαγιά). Θεωρώντας μία μέση επιφάνεια 100 m2 για κάθε 

κήπο, προκύπτει ότι η συνολική μελλοντική επιφάνεια κήπων για άρδευση θα είναι :  

Ακήπων =226 x 100 = 22.600,00 m2.  

 

Επομένως η μέση ημερήσια κατανάλωση για άρδευση κήπων προκύπτει ίση με : 

Qκήπων  =  

2

2

6 * 22.600,00
=135.600 / .

. *

lt m
lt ημερ

ημερ m
 

 

Άρα από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: 

  

maxQ =ημ

1,5x
220 677 .

24 60 60sec .

ltx κατ

x x xκατ
+1,0x

2

2

6 22.600,00 .

24 60 60sec .

ltx m

x x xm
 =  

= 2,59 lt/sec + 1,57lt /sec = 4,16lt/sec 

 

Έχοντας προσδιορίσει τη συνολική μέγιστη ημερήσια παροχή του οικισμού 
Απολλωνίας: 
  

maxQημ

 = 4,16lt/sec 

 
ο συντελεστής αιχμής της ωριαίας κατανάλωσης προκύπτει ίσος με: 
 

 
2,5 2,5

1,5 1,5
4.16

  ωρ

max ημ

max

K =
Q

  → 3,00  

 
Άρα η μέγιστη ωριαία κατανάλωση προκύπτει ίση με:  
 

.

max
Q 3.00 4.16  12.47

sec sec
lt ltxωρ = =  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» 

                                                                     

 

                                                                          Σελίδα 14 

 

Όμως λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αυτή κατανάλωση για απώλειες δικτύου 

20%, η τελική παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού βαρυτικού αγωγού ύδρευσης θα 

είναι : 

 

 

 

Κατάσταση πυρκαγιάς 

Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης πυρκαγιάς στον οικισμό της Απολλωνίας, 

απαιτείται να ληφθεί υπ’ όψη και η παροχή πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση ενός 

τέτοιου κινδύνου. Και πάλι η παροχή πυρκαγιάς παίρνει τιμή ίση με 5 lt/sec, 

σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία. Η παροχή αυτή θεωρείται ότι πρέπει να 

ικανοποιείται στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή. Όποτε συνολικά για την κατάσταση 

πυρκαγιάς η παροχή σχεδιασμού θα είναι: 

 

 

 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, για τα εξωτερικά δίκτυα υδροδότησης των υπό μελέτη 

οικισμών,  μέσω ενός καταθλιπτικού αγωγού (υδροδότηση οικισμού Μοδίου) και 

μέσω ενός καταθλιπτικού και δύο βαρυτικών αγωγών (υδροδότηση οικισμών 

Κοκκαλούς-Απολλωνίας), οι παροχές σχεδιασμού 40ετίας θα είναι: 

 

 Qολ.σχεδ- ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΥΦ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΟΔΙΟΥ (ημ.max) 
 = 4,11 lt/sec. 

 Qολ.σχεδ- ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΥΦ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΟΔΙΟΥ (ημ.max+πυρκ) 
 = 9,11 lt/sec. 

 

 Qολ.σχεδ- ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (ημ.max) 
 = 8,25 lt/sec. 

 Qολ.σχεδ- ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (ημ.max+πυρκ) 
 = 13,25 lt/sec. 

 

 Qολ.σχεδ- ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (ωρ.max) 
 = 14,96 lt/sec. 

 Qολ.σχεδ- ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (ωρ.max+πυρκ) 
 = 19,96 lt/sec. 

 

 Qολ.σχεδ- ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (ωρ.max) 
 = 9,81 lt/sec. 

 Qολ.σχεδ- ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (ωρ.max+πυρκ) 
 = 14,81 lt/sec. 

 

 

.

max(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q =ωρ .

max (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)Q +Qωρ
= 14,96+5 =19,96 lt/sec 

.

max(Π _ _ _ Α )Q =ωρ

ροσαγωγός για ύδρευση πολλωνίας
1,2 x 12,47 = 14,96 lt/sec 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Οικισμός Μοδίου 

 
 Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός με κατεύθυνση την Υφιστάμενη Δεξαμενή του 

οικισμού Μοδίου  με  συνολική παροχή 4,11 l/sec (κανονική λειτουργία) και 9,11 l/sec 

(κατάσταση πυρκαγιάς), ξεκινάει την όδευση του από την νέα υδρευτική Γεώτρηση 

βορειοδυτικά του οικισμού Μοδίου. Το συνολικό μήκος του εξωτερικού καταθλιπτικού 

αγωγού υδροδότησης του οικισμού Μοδίου είναι 2.516,66m και από τους 

υδραυλικούς υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε, ότι η διάμετρος του 

αγωγού αυτού είναι  Φ110mm και κλάσης 16atm. Το βάθος τοποθέτησης της άνω 

άντυγας του αγωγού είναι μεταβαλλόμενο και κυμαίνεται από 0,80m έως 2,09m. Το 

συνολικό βάθος σκάμματος τοποθέτησης του αγωγού κυμαίνεται αντίστοιχα από 

1,06m έως 2,35m. Σε γενικές γραμμές ο αγωγός ακολουθεί το ανάγλυφο και την 

κλίση του εδάφους πλην των θέσεων τοποθέτησης φρεατίων εξαερισμού και 

εκκένωσης, όπου τοποθετείται σε μεγαλύτερα βάθη για τη διαμόρφωση τοπικών 

μέγιστων και ελάχιστων σημείων.  

 

Στο σημείο εκκίνησης (Χ.Θ. 0+0,00μ.) ξεκινάει ο καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου 

110mm από την νέα υδρευτική γεώτρηση  και εξέρχεται από αγροτεμάχιο 

χωροθέτησης του, με κατεύθυνση τον υφιστάμενο χωματόδρομο που βρίσκεται 

πλησίον του νέου οικίσκου γεώτρησης.  

 

Στην Χ.Θ. 0+200,19μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό 

ανάγλυφο στη θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 65,41μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 0+221,13μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του 

καταθλιπτικού αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 65,36μ.), 

τοποθετείται φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς 

διαθέσιμο αποδέκτη). 
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Στην Χ.Θ. 0+574,31μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό 

ανάγλυφο στη θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 80,51μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 0+589,07μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του 

καταθλιπτικού αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 80,63μ.), 

τοποθετείται φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς 

διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 1+107,16μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό 

ανάγλυφο στη θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 99,03μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 1+114,29μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του 

καταθλιπτικού αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 98,85μ.), 

τοποθετείται φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς 

διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 1+788,21μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό 

ανάγλυφο στη θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 128,36μ.). 

 

Από τη Χ.Θ. 1+900,36μ. έως Χ.Θ. 1+920,71μ. ο αγωγός διέρχεται κατά μήκος 

Ιρλανδικής Διάβασης από υφιστάμενο ρέμα και πραγματοποιείται εγκιβωτισμός του 

καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού, από υλικό  PE 100 3ης γενιάς, διαμέτρου 

110mm, κλάσης 16atm, σε σκυρόδεμα σταθερού πάχους 30cm άνωθεν αυτού και 

πάχους 15cm κάτωθεν αυτού. 

 

Στην Χ.Θ. 1+909,44μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του 

καταθλιπτικού αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 125,69μ.), 

τοποθετείται φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (με 

αγωγό πολυαιθυλενίου προς τον κατάλληλο αποδέκτη-ρέμα). 
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Στην Χ.Θ. 2+107,29μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm, διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου σημείου αγωγού (με απόλυτο 

υψόμετρο εδάφους 134,55μ.)  

 

Στην Χ.Θ. 2+173,22μ, εμφανίζεται χαμηλό σημείο στην μηκοτομή του καταθλιπτικού 

αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 132,29μ.). Στη θέση αυτή 

τοποθετείται φρεάτιο εκκένωσης (χωρίς διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 2+360,21μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό 

ανάγλυφο στη θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 145,21μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 2+516,66μ. ο καταθλιπτικός αγωγός καταλήγει στην Υφιστάμενη Δεξαμενή 

του οικισμού Μοδίου, συνολικής χωρητικότητας περίπου 300m3, με ελεύθερη στάθμη 

ύδατος 161,48μ.  

 

Οικισμοί Κοκκαλού-Απολλωνία 

Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός με κατεύθυνση την Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς με  

συνολική παροχή 8,25 l/sec (κανονική λειτουργία) και 13,25 l/sec (κατάσταση 

πυρκαγιάς) ξεκινάει την όδευση του από την υφιστάμενη αρδευτική Γεώτρηση που 

μετατρέπεται σε υδρευτική και βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισμού της 

Κοκκαλούς. Το συνολικό μήκος του εξωτερικού καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς 

ύδατος στην Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς είναι 2.174,67m και από τους υδραυλικούς 

υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε, ότι η διάμετρος του αγωγού 

αυτού είναι  Φ140mm και κλάσης 16atm (σε μήκος 1.986,34m από την υφιστάμενη 

γεώτρηση βορειοανατολικά του οικισμού Κοκκαλούς έως το σημείο αλλαγής 

διαμέτρου του [Κόμβος Α.0.98]) και Φ110mm και κλάσης 16atm (σε μήκος 188,33m 

από το σημείο αλλαγής της διαμέτρου του [Κόμβος Α.0.98] έως την Νέα Δεξαμενή 

του οικισμού Κοκκαλού.) Με τον καταθλιπτικό αυτό αγωγό η Νέα Δεξαμενή 

τροφοδοτείται με νερό, για να καλύψει τις ανάγκες των οικισμών Κοκκαλούς και 

Απολλωνίας. Εν συνεχεία από την Νέα Δεξαμενή της Κοκκαλούς (που χωροθετείται 

στο Αγροτεμάχιο 306), εκκινούν οι δύο βαρυτικοί αγωγοί μεταφοράς ύδατος στους 

οικισμούς Κοκκαλούς και Απολλωνία. Πιο συγκεκριμένα: 
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 Ο νέος βαρυτικός αγωγός που ξεκινάει την όδευση του από τη Νέα 

Δεξαμενή Κοκκαλούς και κινείται προς τη θέση σύνδεσης του με υφιστάμενο 

αγωγό του εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας. Το 

συνολικό μήκος του εξωτερικού βαρυτικού αυτού αγωγού υδροδότησης του 

οικισμού Απολλωνίας είναι 2.724,03m και από τους υδραυλικούς 

υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε, ότι η διάμετρος του 

αγωγού αυτού είναι  Φ160mm και κλάσης 12,5atm. 

 Ο νέος βαρυτικός αγωγός που ξεκινάει την όδευση του από τη Νέα 

Δεξαμενή Κοκκαλούς και κινείται προς τη θέση σύνδεσης του στο υφιστάμενο 

φρεάτιο κατάντη της Υφιστάμενης Δεξαμενής Κοκκαλούς. Το συνολικό μήκος 

του εξωτερικού βαρυτικού αγωγού υδροδότησης του οικισμού Κοκκαλούς είναι 

547,29μ. και από τους υδραυλικούς υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν 

προέκυψε, ότι η διάμετρος του αγωγού αυτού είναι  Φ160mm και κλάσης 

12,5atm. 

Από την Νέα  Δεξαμενή Κοκκαλούς έως τη θέση χωροθέτησης του κόμβου C.0.19 οι 

τρεις νέοι αγωγοί του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών Κοκκαλούς και 

Απολλωνίας, οδεύουν παράλληλα υπό κοινό σκάμμα, διατηρώντας απόσταση 0,30μ. 

μεταξύ τους. Επίσης από τη θέση χωροθέτησης του κόμβου C.0.19 έως τους κοινούς 

κόμβους Α.0.68/ Β.0.37, ο καταθλιπτικός αγωγός με κατεύθυνση την Νέα Δεξαμενή 

Κοκκαλούς και ο βαρυτικός αγωγός με κατεύθυνση τη θέση σύνδεσης του με τον 

υφιστάμενο αγωγό εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας, οδεύουν 

υπό κοινό όρυγμα διατηρώντας και πάλι μεταξύ τους απόσταση 30εκ. 

Το βάθος τοποθέτησης της άνω άντυγας των αγωγού είναι μεταβαλλόμενο και 

κυμαίνεται: 

 από 1,00m έως 4,09 για τον νέο καταθλιπτικό αγωγό με κατεύθυνση από την 

υφιστάμενη γεώτρηση βορειοανατολικά του οικισμού Κοκκαλούς έως την Νέα 

Δεξαμενή του οικισμού Κοκκαλού. 

 από 0,77μ. έως 7,60μ. για τον νέο βαρυτικό αγωγό από τη Νέα Δεξαμενή 

Κοκκαλούς έως τη θέση σύνδεσης του με υφιστάμενο αγωγό του εσωτερικού  

δικτύου ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας 

 από 0,87μ. έως 7,76μ. για τον νέο βαρυτικό αγωγό από τη Νέα Δεξαμενή 

Κοκκαλούς έως τη θέση σύνδεσης του στο υφιστάμενο φρεάτιο κατάντη της 

Υφιστάμενης Δεξαμενής Κοκκαλούς 
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Το συνολικό βάθος σκάμματος τοποθέτησης του αγωγού κυμαίνεται ανάλογα με τη 

διάμετρο του εκάστοτε αγωγού. Σε γενικές γραμμές οι αγωγοί ακολουθούν το 

ανάγλυφο και την κλίση του εδάφους πλην των θέσεων τοποθέτησης φρεατίων 

εξαερισμού και εκκένωσης, όπου τοποθετείται σε μεγαλύτερα βάθη για τη 

διαμόρφωση τοπικών μέγιστων και ελάχιστων σημείων.  

 

 Καταθλιπτικός αγωγός από υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση 

βορειοανατολικά της Κοκκαλούς προς Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς: 

 

Στο σημείο εκκίνησης (Χ.Θ. 0+0,00μ.) ξεκινάει ο καταθλιπτικός αγωγός διαμέτρου 

140mm από την υφιστάμενη αρδευτική που μετατρέπεται σε υδρευτική γεώτρηση, 

εξέρχεται από αγροτεμάχιο χωροθέτησης του με κατεύθυνση παράλληλη με τον 

υφιστάμενο ασφαλτόδρομο, που βρίσκεται βόρεια του οικίσκου της γεώτρησης, μέχρι 

να συναντήσει τον υφιστάμενο χωματόδρομο την πορεία του οποίου ακολουθεί.  

 

Στην Χ.Θ. 0+644,10μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό 

ανάγλυφο στη θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 68,38μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 0+854,75μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του 

καταθλιπτικού αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 66,52μ.), 

τοποθετείται φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς 

διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 1+105,27μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό 

ανάγλυφο στη θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 71,61μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 1+205,72μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του 

καταθλιπτικού αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 70,66μ.), 

τοποθετείται φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς 

διαθέσιμο αποδέκτη). 
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Στην Χ.Θ. 1+604,82μ. ο καταθλιπτικός αγωγός, κλάσης 16atm,  διέρχεται από 

φρεάτιο αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό 

ανάγλυφο στη θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 79,87μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 1+620,27μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του 

καταθλιπτικού αγωγού, κλάσης 16atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 80,21μ.), 

τοποθετείται φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού (χωρίς 

διαθέσιμο αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 2+174,89 ο καταθλιπτικός αγωγός καταλήγει στην Νέα προτεινόμενη 

Δεξαμενή του οικισμού Κοκκαλούς, στο υπ' αρίθμ. 306 Αγροτεμάχιο, συνολικής 

χωρητικότητας περίπου 300m3, με ελεύθερη στάθμη ύδατος 105,21μ.  

 

 Βαρυτικός αγωγός  από τη Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς προς θέση σύνδεσης 

με υφιστάμενο αγωγό εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού 

Απολλωνίας: 

 

Στο σημείο εκκίνησης (Χ.Θ. 0+0,00μ.) ο βαρυτικός αγωγός διαμέτρου 160mm 

εξέρχεται από την Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς υπό κοινό σκάμμα με τους άλλους δύο 

αγωγούς, με κατεύθυνση προς τη θέση σύνδεσης με τον υφιστάμενο αγωγό 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας .  

 

Στην Χ.Θ. 0+552,65μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του βαρυτικού 

αγωγού, κλάσης 12,5atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 80,20μ.), τοποθετείται 

φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του βαρυτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο 

αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 0+568,08μ. ο βαρυτικός αγωγός, κλάσης 12,5atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη 

θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 79,89μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 1+115,87μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του βαρυτικού 

αγωγού, κλάσης 12,5atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 66,45μ.), τοποθετείται 

φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του βαρυτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο 

αποδέκτη). 
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Στην Χ.Θ. 1+139,26μ. ο βαρυτικός αγωγός, κλάσης 12,5atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη 

θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 66,18μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 1+710,98μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του βαρυτικού 

αγωγού, κλάσης 12,5atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 48,62μ.), τοποθετείται 

φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του βαρυτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο 

αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 1+733,85μ. ο βαρυτικός αγωγός, κλάσης 12,5atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη 

θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 48,49μ.). 

 

Στην Χ.Θ. 2+141,95μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του βαρυτικού 

αγωγού, κλάσης 12,5atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 47,75μ.), τοποθετείται 

φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του βαρυτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο 

αποδέκτη). 

 

Στην Χ.Θ. 2+361,84μ. ο βαρυτικός αγωγός, κλάσης 12,5atm,  διέρχεται από φρεάτιο 

αερεξαγωγού, λόγω τοπικού μέγιστου που παρουσιάζει το εδαφικό ανάγλυφο στη 

θέση αυτή (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 52,42μ.). 

 

Από τη Χ.Θ. 2+436,40μ. μέχρι τη Χ.Θ. 2+551,25, για μήκος δηλαδή 114,95μ, ο 

βαρυτικός αγωγός, Φ160mm  και κλάσης 12,5atm, εξέρχεται του εδάφους και 

αναρτάται από την κάτω ίνα του προßόλου της Γέφυρας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 

Καβάλας μετά τον οικισμό της Απολλωνίας, µε σύστηµα τύπου HILTI ή ισοδυνάµου 

(στηρίγµατα MFP) εντός χαλυßδοσωλήνα ονοµαστικής διαµέτρου D219,1 mm με 

πάχος τοιχωμάτων t=6,3mm και βάρος 33,10kgr/m 

    

Στην Χ.Θ. 2+560,67μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του βαρυτικού 

αγωγού, κλάσης 12,5atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 50,50μ.), τοποθετείται 

φρεάτιο εκκενωτή, για την εκκένωση του βαρυτικού αγωγού (χωρίς διαθέσιμο 

αποδέκτη). 
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Στην Χ.Θ. 2+724,03μ. ο βαρυτικός αγωγός καταλήγει στη θέση σύνδεσης του με 

υφιστάμενο αγωγό εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας με 

απόλυτο υψόμετρο εδάφους 57,92μ. 

 

 Βαρυτικός αγωγός  από τη Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς προς θέση σύνδεσης 

του με το υφιστάμενο φρεάτιο κατάντη της Υφιστάμενης Δεξαμενής 

Κοκκαλούς. 

 

Στο σημείο εκκίνησης (Χ.Θ. 0+0,00μ.) ο βαρυτικός αγωγός διαμέτρου 160mm 

εξέρχεται από την Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς υπό κοινό σκάμμα με τους άλλους δύο 

αγωγούς, με κατεύθυνση τη θέση σύνδεσης του σε υφιστάμενο φρεάτιο κατάντη της 

Υφιστάμενης Δεξαμενής Κοκκαλούς.  

 

Στην Χ.Θ. 0+447,15μ, όπου εμφανίζεται χαμηλό σημείο της μηκοτομής του βαρυτικού 

αγωγού, κλάσης 12,5atm, (με απόλυτο υψόμετρο εδάφους 89,11μ.), τοποθετείται 

φρεάτιο έμμεσου χειρισμού δικλείδων, για την εκκένωση του βαρυτικού αγωγού, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση της όδευσης του αγωγού σε αυτό το σημείο (σημείο 

που απαιτεί μικρότερου εύρους κατασκευή και όχι χυτό φρεάτιο μεγαλύτερων 

διαστάσεων). 

 

Στην Χ.Θ. 0+457,27μ. ο βαρυτικός αγωγός καταλήγει στη θέση σύνδεσης του σε 

υφιστάμενο φρεάτιο κατάντη της Υφιστάμενης Δεξαμενής Κοκκαλούς, σε απόλυτο 

υψόμετρο εδάφους 89,72μ. Στο φρεάτιο αυτό θα τοποθετηθούν δικλείδες για την 

απομόνωση των συμβαλλόντων αγωγών. 

 

2.2. ΤΑΦΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

2.2.1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Όπως απεικονίζεται και στα συνημμένα σχέδια τυπικών ορυγμάτων των εξωτερικών 

αγωγών ΥΔΡ.7 και ΥΔΡ.8 και στα Σχήματα 3.1 και 3.2 που ακολουθεί, το πλάτος της 

τάφρου τοποθέτησης των αγωγών διαμορφώνεται ανάλογα με το βάθος εκσκαφής 

και τη διάμετρο του αγωγού, με κύριο μέλημα τη διατήρηση της ελάχιστης απόστασης 

του 1,00μ. από την τελική στάθμη της ερυθράς έως την άνω άντυγα του αγωγού. Τα 

βάθη εκσκαφής κυμαίνονται: 
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 από 0,80μ. έως 2,09μ. για τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφορά ύδατος προς τη 

Υφιστάμενη Δεξαμενή Μοδίου. 

 από 1,00μ. έως 4,09μ. για τον καταθλιπτικό αγωγό με κατεύθυνση από την 

Υφιστάμενη Γεώτρηση βορειοανατολικά του οικισμού Κοκκαλούς έως την  

Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς. 

 από 0,77μ. έως 7,60μ. για τον βαρυτικό αγωγό από τη Νέα Δεξαμενή 

Κοκκαλούς έως τη θέση σύνδεσης του με υφιστάμενο αγωγό του εσωτερικού  

δικτύου ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας 

 από 0,87μ. έως 7,76μ. για τον βαρυτικό αγωγό από τη Νέα Δεξαμενή 

Κοκκαλούς έως τη θέση σύνδεσης του στο υφιστάμενο φρεάτιο κατάντη της 

Υφιστάμενης Δεξαμενής Κοκκαλούς 

 

Τα πλάτη εκσκαφής (που εξαρτώνται από τα βάθη εκσκαφής σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ) 

θα είναι: 

 

Για μονό σκάμμα: 

 0,60μ. (για βάθος εκσκαφής Η≤1,25)  

 0,80μ. (για βάθος εκσκαφής 1,25<Η≤1,75)  

 0,90μ. (για βάθος εκσκαφής 1,75<Η≤4,00)  

 1,2μ. (για βάθος εκσκαφής Η>4,00)  

Για κοινό σκάμμα δύο αγωγών: 

 σταθερά 1,20μ. για τα διάφορα βάθη εκσκαφών  

Για κοινό σκάμμα τριών αγωγών: 

 σταθερά 1,66μ. για τα διάφορα βάθη εκσκαφών, όταν ο καταθλιπτικός 

αγωγός, από την Υφιστάμενη Γεώτρηση πλησίον του οικισμού Κοκκαλούς 

έως την  Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς, έχει διάμετρο Φ140mm. 

 σταθερά 1,63μ. για τα διάφορα βάθη εκσκαφών, όταν ο καταθλιπτικός 

αγωγός, από την Υφιστάμενη Γεώτρηση πλησίον του οικισμού Κοκκαλούς 

έως την  Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς, έχει διάμετρο Φ110mm. 

 

Σε περιπτώσεις τοποθέτησης φρεατίων εκκένωσης και εξαερισμού, καθώς και σε 

διελεύσεις από τεχνικά, ή για άλλους λόγους ομοιομορφοποίησης των μηκοτομικών 

κλίσεων των αγωγών, το βάθος εκσκαφής μεγαλώνει (ως επί τω πλείστων) ή 
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μικραίνει (σε ελάχιστες περιπτώσεις ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του εδαφικού 

ανάγλυφου) και καθορίζεται από τη μηκοτομική προσαρμογή. 

 

Για βάθος σκάμματος από 1,25μ. έως 1,75μ. γίνεται αντιστήριξη των παρειών του 

αγωγού ύδρευσης με χρήση ξυλοζευγμάτων. 

 

Για βάθος σκάμματος μεγαλύτερο των 1,75μ. γίνεται αντιστήριξη των παρειών του 

αγωγού με χρήση μεταλλικών πετασμάτων (Krings). 

 

Σχήμα 3.1: Πίνακας κατηγοριοποίησης πλάτους ορυγμάτων εξωτερικών αγωγών συναρτήσει 

της διαμέτρου τους και του βάθους εκσκαφής για μονό σκάμμα 
 
 
 

 
Σχήμα 3.2: Πίνακας κατηγοριοποίησης πλάτους ορυγμάτων εξωτερικών αγωγών συναρτήσει 

της διαμέτρου τους και του βάθους εκσκαφής για κοινό σκάμμα δύο αγωγών 
 

 
Σχήμα 3.3: Πίνακας κατηγοριοποίησης πλάτους ορυγμάτων εξωτερικών αγωγών συναρτήσει 

της διαμέτρου τους και του βάθους εκσκαφής για κοινό σκάμμα τριών αγωγών 
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2.2.2. ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις των υλικών πλήρωσης σκάμματος (μονού ή κοινού 

σκάμματος δύο και τριών αγωγών) ανάλογα με το είδος του δρόμου απ’ όπου 

διέρχονται κάθε φορά οι αγωγοί. Τα είδη των δρόμων που συναντώνται στην 

συγκεκριμένη μελέτη είναι: 

 

 Για μονά ορύγματα (και για το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης Μοδίου και 

για το δίκτυο υδροδότησης των οικισμών Κοκκαλούς-Απολλωνίας):  

ασφαλτοστρωμένη οδός (σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές), χωματόδρομος/ 

χαλικόδρομος / χέρσο έδαφος (εντός και εκτός σχεδίου περιοχές), τσιμεντόδρομος, 

πλακοστρωμένη οδός και Ιρλανδικές διαβάσεις ρέματος. Πιο αναλυτικά: 

 

Στα τμήματα οδού με χωματόδρομο, χαλικόδρομο ή χέρσο έδαφος, εντός οικισμού, 

για την πλήρωση του σκάμματος χρησιμοποιούνται: άμμος (εγκιβωτισμός του 

αγωγού σε στρώση άμμου 15εκ. κάτω από τον αγωγό και 30εκ. πάνω από αυτόν), 

επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου 3Α, έως την τελική στάθμη αποκατάστασης της 

οδού, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.4.  

  

Στα τμήματα οδού με χωματόδρομο, χαλικόδρομο ή χέρσο έδαφος σε εκτός σχεδίου 

περιοχή, για την πλήρωση του σκάμματος χρησιμοποιούνται: άμμος (εγκιβωτισμός 

του αγωγού σε στρώση άμμου 15εκ. κάτω από τον αγωγό και 30εκ. πάνω από 

αυτόν), επίχωση με προϊόντα εκσκαφής με αυξημένες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

μέχρι 20cm από την τελική στάθμη της ερυθράς της οδού. Στη συνέχεια τοποθετείται 

στρώση πάχους 20εκ από θραυστό υλικό λατομείου 3Α, έως την τελική στάθμη 

αποκατάστασης της οδού, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 3.5.  
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Σχήμα 3.4: Τυπική διατομή ορυγμάτων καταθλιπτικού αγωγού χωματόδρομο – χαλικόδρομο 
– χέρσο έδαφος εντός οικισμού 
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Σχήμα 3.5: Τυπική διατομή ορυγμάτων καταθλιπτικού αγωγού σε χωματόδρομο – 
χαλικόδρομο – χέρσο έδαφος εκτός οικισμού 

 

Σε ασφαλτοστρωμένη οδό, για την πλήρωση του σκάμματος χρησιμοποιούνται: 

άμμος (εγκιβωτισμός του αγωγού σε στρώση άμμου 15 εκ κάτω από τον αγωγό και 

30εκ. πάνω από αυτόν), επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου 3Α μέχρι 30εκ., από 

την τελική στάθμη αποκατάστασης της οδού (μέχρι δηλαδή των στρώσεων 

οδοστρωσίας). Στη συνέχεια τοποθετείται, στρώση Υπόβασης (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

πρώην Π.Τ.Π. Ο-150) πάχους 10εκ., στρώση βάσης (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην 

Π.Τ.Π. Ο-155) πάχους 10εκ., ασφαλτική προεπάλειψη (ΕΤΕΠ 05-03-11-01 πρώην 

Π.Τ.Π. Α201), ασφαλτική στρώση βάσης (ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α260) 

πάχους 5εκ., ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή 

καθαρή άσφαλτος ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης και ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας (ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α265) πάχους 5εκ. μέχρι 

την τελική στάθμη αποκατάστασης της οδού.  

Εκατέρωθεν του σκάμματος για πλάτος 30εκ., για την καλύτερη αποκατάσταση του 

ασφαλτικού οδοστρώματος, πραγματοποιείται απόξεση της οδού πάχους 8cm και 

στη συνέχεια επιφανειακή αποκατάσταση της οδού με τις εξής στρώσεις: Aσφαλτική 
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προεπάλειψη (ΕΤΕΠ 05-03-11-01 πρώην Π.Τ.Π. Α201), ασφαλτική στρώση 

μεταβλητού πάχους (μέσου πάχους 3cm) επιμετρούμενη κατά βάρος, ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη (ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτος ή 

ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης) και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

(ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α265) πάχους 5εκ. μέχρι την τελική στάθμη 

αποκατάστασης της οδού. Όλες οι παραπάνω στρώσεις αποκατάστασης του 

ορύγματος τοποθέτησης αγωγού σε ασφαλτόδρομο, απεικονίζονται στο σχήμα 3.6 

που ακολουθεί. 

 

Σχήμα 3.6: Τυπική διατομή ορυγμάτων καταθλιπτικού αγωγού σε ασφαλτοστρωμένη οδό 
(εντός και εκτός οικισμού) 

 
 
 

Σε τσιμεντόστρωτες οδούς εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, για την πλήρωση του 

σκάμματος χρησιμοποιούνται: άμμος (εγκιβωτισμός του αγωγού σε στρώση άμμου 
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15 εκ κάτω από τον αγωγό/αγωγούς και 30εκ. πάνω από αυτόν/αυτούς), επίχωση με 

θραυστό υλικό λατομείου 3Α μέχρι 20cm, από την τελική στάθμη αποκατάστασης της 

οδού. Στη συνέχεια τοποθετείται 1 στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 

πάχους 20εκ. οπλισμένο με 2 πλέγματα κατηγορίας Τ131. 

Όλες οι παραπάνω στρώσεις αποκατάστασης του ορύγματος τοποθέτησης αγωγού 

σε τσιμεντόδρομο, απεικονίζονται στο Σχήμα 3.7 που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 3.7: Τυπική διατομή ορυγμάτων εξωτερικού αγωγού ύδρευσης σε τσιμεντόστρωτη οδό 

(εντός σχεδίου περιοχές και εκτός σχεδίου περιοχές) 

 

 

Σε Πλακόστρωτες οδούς εντός σχεδίου περιοχές, για την πλήρωση του σκάμματος 

χρησιμοποιούνται: άμμος (εγκιβωτισμός του αγωγού σε στρώση άμμου 15 εκ κάτω 

από τον αγωγό και 30εκ. πάνω από αυτόν), επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου 3Α 

μέχρι 17cm από την τελική στάθμη αποκατάστασης της οδού. Στη συνέχεια 

τοποθετείται 1 στρώση βάσης από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 για πεζοδρόμια ή 

οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 με δομικό πλέγμα #Τ131 για κυκλοφορία οχημάτων, 
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πάχους 10cm, συγκολλητικό κονίαμα, από τσιμεντοκονίαμα των 450kgr τσιμέντου και 

τέλος τοποθετείται η πλακόστρωση με πάχος 7cm.  

Όλες οι παραπάνω στρώσεις του ορύγματος τοποθέτησης αγωγού σε πλακόστρωτη 

οδό, απεικονίζονται στο σχήμα 3.8 που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 3.8: Τυπική διατομή ορυγμάτων εξωτερικού αγωγού ύδρευσης σε πλακόστρωτη οδό 

(εντός σχεδίου περιοχές) 

 

Στις θέσεις που ο καταθλιπτικός αγωγός διέρχεται από υφιστάμενο ρέμα, 

πραγματοποιείται εγκιβωτισμός του σε οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την 

κατασκευαστική λεπτομέρεια που επισυνάπτεται στο σχέδιο ΥΔΡ.8. Ο καταθλιπτικός 

αγωγός (με κατεύθυνση από την νέα γεώτρηση πλησίον του οικισμού Μοδίου προς 

την Υφιστάμενη Δεξαμενή οικισμού Μοδίου εγκιβωτίζεται, σε σκυρόδεμα, πάχους 

30cm άνωθεν του καταθλιπτικού αγωγού, πάχους 15cm κάτωθεν αυτού και πλάτους 

όσο το πλάτος του σκάμματος. Τα μήκη του αγωγού που εγκιβωτίζονται και οι 

αντίστοιχοι κόμβοι του φαίνονται στον Πίνακα 3.1: 

 

ΚΟΜΒΟΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ 

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

(Υδροδότηση οικισμού Μοδίου)  

ΜΗΚΟΙ 

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ 

(m) 

Α.0.129- Α.0.133 20,36 

Πίνακας 3.1: Μήκη αγωγού που εγκιβωτίζονται  και οι αντίστοιχοι κόμβοι του. 
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 Ο εγκιβωτισμός του αγωγού πραγματοποιείται σε οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15, για την αποφυγή της ανύψωσης του λόγω της συγκέντρωσης 

των ομβρίων υδάτων στην περιοχή του ρέματος. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται 

στο Σχήμα 3.9 που ακολουθεί.  

 

 

Σχήμα 3.9: Όρυγμα εγκατάστασης καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού για την 

υδροδότηση του οικισμού Μοδίου, κατά τη διέλευση από Ιρλανδική διάβαση  ρέματος, με 
εγκιβωτισμό του αγωγού σε σκυρόδεμα, κάτωθεν του ρέματος, πάχους 15 cm κάτωθεν του 

αγωγού και 30cm άνωθεν του.  

 

Αναφέρεται τέλος ότι για την προστασία του καταθλιπτικού αγωγού, τοποθετείται 

γεωύφασμα, μη υφαντό, 400gr/m2, γύρω από αυτόν, σε όλο το μήκος του 

εγκιβωτισμού του σε οπλισμένο σκυρόδεμα και σε μήκος 0,5μ. ανάντη και κατάντη 

του εγκιβωτισμού. Ανάντη και κατάντη του εγκιβωτισμού τοποθετείται τριπλή στρώση 

γεωυφάσματος, μη υφαντού 400 gr/m2. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τυπικές διατομές αντιστήριξης των παρειών μονού 

σκάμματος με ξυλοζευγμάτα και Krings (Σχήμα 3.10). 
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Σχήμα 3.10: Τυπικές διατομές αντιστήριξης ορυγμάτων αγωγού ύδρευσης με ξυλοζευγμάτα 

και Krings  

 

 

 Για κοινά ορύγματα δύο αγωγών (για το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης των 

οικισμών Κοκκαλούς-Απολλωνίας):   

χωματόδρομος/ χαλικόδρομος / χέρσο έδαφος (εντός και εκτός σχεδίου περιοχές) 

 

Οι στρώσεις παραμένουν ίδιες με αυτές που αναφέρθηκαν για ορύγματα μονού 

σκάμματος. Το μόνο που διαφοροποιείται είναι  το πλάτος του σκάμματος, που 

διατηρείται συνεχώς σταθερό και ίσο με 1,20μ., και οι πλευρικές αποστάσεις. Οι 

στρώσεις αποκατάστασης του χωματόδρομου (εντός και εκτός σχεδίου περιοχές) για 

δύο αγωγούς κοινού ορύγματος παρουσιάζονται στα Σχέδια 3.11 και 3.12. 
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Σχέδιο 3.11: Τυπική διατομή ορυγμάτων δύο αγωγών σε χωματόδρομο – χαλικόδρομο – 
χέρσο έδαφος εκτός σχεδίου περιοχής( κοινού ορύγματος) 

 

 

Στο παραπάνω σχέδιο παρουσιάζεται και η περίπτωση, όπου οι δύο αγωγοί θα 

τοποθετηθούν σε ανομοιόμορφα βάθη, σε κοινό σκάμμα με διαμόρφωση μπαγκίνας 

(πλατώματος) μεταξύ των θέσεων έδρασης των δύο αγωγών (από τους κοινούς 

κόμβους Α.0.68/Β.0.37 και μέχρι τους κοινούς κόμβους Α.0.88/Β.0.17). 
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Σχέδιο 3.12: Τυπική διατομή ορυγμάτων δύο αγωγών σε χωματόδρομο – χαλικόδρομο – 
χέρσο έδαφος εντός σχεδίου περιοχής ( κοινού ορύγματος) 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τυπικές διατομές αντιστήριξης των παρειών του κοινού 

σκάμματος δύο αγωγών με ξυλοζευγμάτα και Krings (Σχήμα 3.13). 

 

Σχήμα 3.13: Τυπικές διατομές αντιστήριξης ορυγμάτων δύο αγωγών ύδρευσης κοινού 

σκάμματος  
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 Για κοινά ορύγματα τριών αγωγών (για το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης 

των οικισμών Κοκκαλούς-Απολλωνίας):   

χωματόδρομος/ χαλικόδρομος / χέρσο έδαφος (εκτός σχεδίου περιοχές) 

 

Οι στρώσεις παραμένουν ίδιες με αυτές που αναφέρθηκαν για ορύγματα μονού και 

κοινού (δύο αγωγών) σκάμματος. Το μόνο που διαφοροποιείται είναι  το πλάτος του 

σκάμματος που κυμαίνεται από 1,63μ. (όταν ο καταθλιπτικός αγωγός με κατεύθυνση 

από την Υφιστάμενη Γεώτρηση  βορειοανατολικά του οικισμού Κοκκαλούς έως την 

Νέα Δεξαμενή Κοκκαλούς έχει διάμετρο D140mm), έως 1,66μ. (όταν ο ίδιος αγωγός 

αλλάξει τη διάμετρο του σε D140mm). Οι στρώσεις αποκατάστασης του 

χωματόδρομου (εκτός σχεδίου περιοχή) για τους τρεις αγωγούς κοινού ορύγματος 

παρουσιάζεται στο Σχέδιο 3.14. 
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Σχέδιο 3.11: Τυπική διατομή ορυγμάτων τριών αγωγών σε χωματόδρομο – χαλικόδρομο – 

χέρσο έδαφος εκτός οικισμού ( κοινού ορύγματος) 

 

Στο παραπάνω σχέδιο παρουσιάζεται και η περίπτωση, όπου οι τρεις αγωγοί θα 

τοποθετηθούν σε ανομοιόμορφα βάθη, σε κοινό σκάμμα με διαμόρφωση μπαγκίνας 

(πλατώματος) μεταξύ των θέσεων έδρασης των τριών αγωγών (από τους κοινούς 

κόμβους Α.0.68/Β.0.37/C.0.19 και μέχρι τη δεξαμενή) 

2.3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  

 Οι καταθλιπτικοί και βαρυτικοί αγωγοί των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, θα 

αποτελούνται από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς 

κλάσης 16atm. και 12,5atm., συνδεμένους μεταξύ τους και στα φρεάτια με αυτογενή 

συγκόλληση. Στους σωλήνες αυτούς περιορίζεται η είσοδος υπόγειων νερών και 

επιπρόσθετα αντέχουν ικανοποιητικά σε μηχανικές κρούσεις και πιέσεις. Τα 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι σωλήνες πολυαιθυλενίου είναι: 

 Μικρό βάρος 

 Μικρό κοστολόγιο μεταφορικών 

 Εύκολη εγκατάσταση στην τάφρο 

 Άριστες μηχανικές αντοχές 

 Λεία εσωτερική επιφάνεια – Μικρή απώλεια τριβών 

 Ικανοποιητική ευκαμψία 

 Απαλλαγή από την απόθεση και συσσώρευση στα τοιχώματα στερεών 

υπολειμμάτων και διαφόρων αλάτων κ.λ.π. 

 Αντοχή σε καταστροφή από ηλιακή ακτινοβολία, γιατί οι σωλήνες περιέχουν 

αιθάλη και κατάλληλα προστατευτικά πρόσθετα, ανάλογα με την χρήση τους. 

 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) θα 

κατασκευασθούν σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

2.4. ΦΡΕΑΤΙΑ 

2.4.1. ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΤΩΝ 

 Κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς νερού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, 

όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν φρεάτια με κατάλληλα εξαεριστικά για να 

αποφεύγεται η δημιουργία  θυλάκων αέρα.  Τα εξαεριστικά θα τοποθετηθούν 
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στα σημεία όπου η μηκοτομή παρουσιάζει τοπικά μέγιστα υψόμετρα. Οι 

αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας, τοποθετούνται πάνω από συστολικό ταυ, 

ειδικό συστολικό τεμάχιο, μέσω δικλείδας, με σκοπό τη σταδιακή 

απελευθέρωση του αέρα από το δίκτυο.  Η συνδεσμολογία εντός των 

φρεατίων και τα οικοδομικά χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά 

στα σχέδια ΥΔΡ.11.1-11.3 και ΥΔΡ.12. Βάσει της υδραυλικής διάταξης εντός 

του φρεατίου προκύπτει ότι η απόσταση του εξωραχίου του αγωγού 

ύδρευσης εντός του φρεατίου εξαερισμού από την ερυθρά της οδού ανέρχεται 

σε 1,70μ.(αναφερόμενοι στην όδευση του καταθλιπτικού αγωγού με 

κατεύθυνση την Υφιστάμενη Δεξαμενή Μοδίου) και 0,40μ., 1,65μ. και 2,65μ. 

(αναφερόμενοι  στους αγωγούς του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των 

οικισμών Κοκκαλούς - Απολωνίας)  

 Επίσης κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης (βαρυτικών και καταθλιπτικών), θα τοποθετηθούν και φρεάτια με 

διατάξεις εκκένωσης και καθαρισμού, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση 

ξένων υλών (αλάτων, βακτηρίων κ.λ.π.). Θα τοποθετηθούν στα σημεία όπου 

οι μηκοτομές παρουσιάζουν τοπικά ελάχιστα υψόμετρα.  

 Τα φρεάτια καθαρισμού - εκκένωσης των εξωτερικών αγωγών ύδρευσης είτε 

θα εκκενώνονται ελεύθερα σε τοπικούς αποδέκτες (ρέματα) μέσω αγωγών 

εκκένωσης από πολυαιθυλένιο, εφόσον το επιτρέπει το εδαφικό ανάγλυφο 

της περιοχής τοποθέτησής τους, είτε θα εκκενώνονται εντός του ιδίου του 

φρεατίου, με κατάλληλη διαμόρφωση εντός αυτού και δημιουργία 

υποβαθμισμένου κατά 30εκ. θαλάμου εκκένωσης, διαστάσεων σε κάτοψη 

0,50μ. x 1,30μ, για φρεάτια εκκένωσης δύο αγωγών και 0,50μ. x 1,00μ, για 

φρεάτια εκκένωσης ενός αγωγού. Επίσης αναφέρεται ότι σε όλα τα φρεάτια 

εκκένωσης κατά μήκος των αγωγών ύδρευσης, οι αποστάσεις του εξωραχίου 

των αγωγών, και των δύο εξωτερικών δικτύων ύδρευσης (Μοδίου και 

Κοκκαλούς-Απολωνίας) από την ερυθρά της οδού λήφθηκε από 1,45μ. έως 

2,15μ, ανάλογα με το τοπογραφικό υπόβαθρο και τη μηκοτομική κλίση των 

αγωγών. Ως εκ τούτου, όλα τα φρεάτια καθαρισμού θα φέρουν στην έξοδο 

μετά την δικλείδα, αγωγό εκκένωσης από πολυαιθυλένιο PE 3ης γενιάς, 

διαμέτρου D90mm και κλάσης 16atm που θα εκκενώνει, είτε εκτός του 

φρεατίου σε κατάλληλο αποδέκτη, είτε εντός. Η υδραυλική διάταξη εντός των 

φρεατίων εκκένωσης καθώς και τα οικοδομικά χαρακτηριστικά των φρεατίων 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» 

                                                                     

 

                                                                          Σελίδα 38 

 

παρουσιάζονται στα σχέδια ΥΔΡ.9.1-9.2 και ΥΔΡ.9.1-9.2  της παρούσας 

μελέτης.  

 Τα φρεάτια εξαερισμού και εκκένωσης είναι χυτά από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

με πάχος τοιχωμάτων t=20cm. Τα φρεάτια που θα τοποθετηθούν είναι τα 

εξής: 

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μοδίου: 

   Φρεάτια εξαερισμού ενός αγωγού  

2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ)  

(6 τεμάχια)  

   Φρεάτια καθαρισμού ενός αγωγού με αποδέκτη  

2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ)   

(1 τεμάχια)  

   Φρεάτια καθαρισμού ενός αγωγού χωρίς αποδέκτη  

2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ)   

(5 τεμάχια)  

 

   Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Κοκκαλούς-Απολλωνίας: 

   Φρεάτια εξαερισμού ενός αγωγού  

2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ)  

(6 τεμάχια)  

   Φρεάτια εξαερισμού ενός αγωγού, με απλή διέλευση των άλλων δύο  

   βαρυτικών αγωγών εντός αυτού 

2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ)  

(1 τεμάχια)  

   Φρεάτια εξαερισμού δύο αγωγών εντός αυτού  

2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ) 

(1 τεμάχια)  

   Φρεάτια καθαρισμού ενός αγωγού χωρίς αποδέκτη  

2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ)   

(6 τεμάχια)  

   Φρεάτια καθαρισμού δύο αγωγών εντός αυτού χωρίς αποδέκτη  

2,00(B1εσ) Χ2,00(B2εσ) Χ 2,00(Hεσ)   

(1 τεμάχια)  
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Όλα τα παραπάνω φρεάτια είναι χυτά, και κατασκευάζονται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και οπλισμό B500C. Στα φρεάτια αερεξαγωγού 

κατασκευάζεται λαιμός, όπου το ύψους του προσαρμόζεται ανάλογα με το σημείο 

τοποθέτησης του φρεατίου, που προκύπτει από τα σχέδια μηκοτομών της παρούσας 

μελέτης. Στον κόμβο Β.0.117, του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης του οικισμού της 

Απολλωνίας, η άνω άντυγα του αγωγού απέχει 0,40μ από το έδαφος. Για τον λόγο 

αυτό, το φρεάτιο του αερεξαγωγού εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους 1,05μ. Για 

να είναι δυνατή η πρόσβαση στο φρεάτιο, στο εξωτερικό του τοίχωμα πακτώνονται 

χυτοσιδηρές βαθμίδες.  

Στα φρεάτια εκκένωσης του δικτύου και σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια, 

κατασκευάζεται λαιμός κυμαινόμενου ύψους 0,30μ. – 1,00 (άνωθεν της πλάκας 

επικάλυψης των φρεατίων). Σε όλα τα φρεάτια  τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες 

καθόδου σε αυτά, μήκους 0,375μ έκαστη και ανά αποστάσεις 0,30μ, καθ΄ ύψος των 

φρεατίων. Επίσης εσωτερικά των φρεατίων, κατασκευάζεται επίστρωση από πατητή 

τσιμεντοκονία πάχους 2εκ. Ακόμα τονίζεται ότι σε κάθε φρεάτιο τοποθετούνται 2 

χυτοσιδηροί εξαεριστήρες DN100mm για τον εξαερισμό τους. Σε εσωτερική γωνία της 

βάσης των φρεατίων, κατασκευάζεται φρεάτιο αποστράγγισης 40εκ x40εκ. για την 

απορροή των υδάτων (σε περίπτωση διαρροής) εντός των φρεατίων.   

 

Τα πλαίσια και τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο 

(χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη – ductile iron). Τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν θα συμφωνούν με το σύστημα ποιοτικής οργάνωσης του Διεθνούς 

Προτύπου ISO. Επίσης τα καλύμματα θα είναι κατηγορίας D400 με τετράγωνο 

πλαίσιο διαστάσεων τουλάχιστον 840x840χλστ. και με άνοιγμα καλύμματος 600 

χλστ. Το βάρος του ζεύγους πλαισίου – καλύμματος θα είναι όχι μικρότερο από 65kg. 

Η συνδεσμολογία εντός των φρεατίων (13 εκκενωτών και 14 αερεξαγωγών), οι 

διαστάσεις τους και η χωροθέτηση των εξαρτημάτων εντός αυτών (κομβολόγιο), 

απεικονίζονται λεπτομερώς στα σχέδια ΥΔΡ.9.1-9.2, ΥΔΡ.10.1-10.2, ΥΔΡ.11.1-11.3 

και ΥΔΡ.12 της παρούσας οριστικής υδραυλικής μελέτης.    

 

3. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

Οι εσωτερικές πιέσεις των αγωγών δημιουργούν σε περιπτώσεις οριζοντίων και 

κατακόρυφων γωνιών απόκλισης των κόμβων, δυνάμεις εκτροπής. Για εσωτερική 
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διάμετρο αγωγού Di και πίεση p, οι αξονικές δυνάμεις που αναπτύσσονται δίνονται 

από τη σχέση: 

P=p* Di
2*π/4                                                       (2) 

 

ενώ οι δυνάμεις εκτροπής υπολογίζονται από τη σχέση: 

S=2*sin(a/2)*P                                                     (3) 

Όπου: 

α → Η γωνία απόκλισης των αγωγών στον κόμβο. 

 

 Οι δυνάμεις εκτροπής διακρίνονται σε οριζόντιες SO και κατακόρυφες Sk. Σε 

περίπτωση δυνάμεων εκτροπής με κατακόρυφες δυνάμεις ομόσημες της βαρύτητας 

παραλαμβάνονται από αγκυρώσεις σκυροδέματος και μεταφέρονται στο έδαφος. Η 

αναπτυσσόμενη τάση εδάφους είναι σ = S/A, με Α την επιφάνεια σκυροδέματος που 

εφαρμόζεται η S. H σ πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0Kp/cm2. 

 Σε περιπτώσεις δυνάμενων εκτροπής με κατακόρυφες δυνάμεις ετερόσημες της 

βαρύτητας παραλαμβάνονται από στηρίξεις σκυροδέματος βάρους 20% μεγαλύτερου 

της SK. Οι δυνάμεις εκτροπής S προκαλούν τάσεις σb στο σκυρόδεμα ίσες με σb = 

S/ (0,70*b*Do), όπου Do η εξωτερική διάμετρος του αγωγού. Η σb πρέπει να είναι 

μικρότερη των 20 KP/cm2 λόγω της μη πλήρους σκληρύνσεως του σκυροδέματος τη 

στιγμή των δοκιμών.  

 Στην παρούσα μελέτη και όπως διαπιστώνεται από την οριζοντιογραφική και 

μηκοτομική χάραξη των καταθλιπτικού και βαρυτικών αγωγών, σώματα αγκύρωσης 

από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, τοποθετούνται σε περιπτώσεις 

οριζοντιογραφικής αλλαγής κατεύθυνσης των αγωγών και γενικά στις περιπτώσεις 

που η γωνία απόκλισης των αγωγών στον κόμβο είναι >30ο. Επομένως για τον 

προσδιορισμό του τύπου και των διαστάσεων των σωμάτων αγκύρωσης, θα 

υπολογιστούν οι δυνάμεις εκτροπής S σε 16 θέσεις κατά μήκος του καταθλιπτικού 

αγωγού ύδρευσης με κατεύθυνση από την Νέα Γεώτρηση πλησίον του οικισμού 

Μοδίου προς την Υφιστάμενη Δεξαμενή Μοδίου και σε 12 κατά μήκος των τριών 

αγωγών του εξωτερικού δικτύου υδροδότησης των οικισμών Κοκκαλούς και 

Απολλωνίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες προσδιορισμού των αξονικών 

δυνάμεων P (από τη σχέση (2)) και των οριζόντιων δυνάμεων εκτροπής S (από τη 

σχέση (3)) στις 28 (16 + 12) προαναφερθείσες θέσεις οριζοντιογραφικής αλλαγής 

κατεύθυνσης των αγωγών των δύο εξωτερικών υδρευτικών δικτύων. Στον Πίνακα 4.1 

παρατίθενται σε στήλες όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καταθλιπτικού αγωγού με 
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κατεύθυνση την Υφιστάμενη Δεξαμενή Μοδίου σε κάθε επιμέρους θέση ελέγχου 

(εξωτερική διάμετρος, πάχος τοιχώματος, εσωτερική διάμετρος, κλάση αγωγού, 

γωνία απόκλισης στον κόμβο) καθώς και οι πιέσεις p (πιεζομετρικό φορτίο) σε κάθε 

θέση. Τα αντίστοιχα στοιχεία του καταθλιπτικού αγωγού με κατεύθυνση την Νέα 

δεξαμενή Κοκκαλούς και των δύο βαρυτικών αγωγών, με κατεύθυνση την θέση 

σύνδεσης με υφιστάμενο αγωγό εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού 

Απολλωνίας και την θέση σύνδεσης σε υφιστάμενο φρεάτιο κατάντη της Υφιστάμενης 

Δεξαμενής Κοκκαλούς, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2. 

 

Κόμβοι 

αγκύρωσης

Χαρακτηρισμός 

Αγωγού

Εξωτερική 

Διάμετρος 

Αγωγού 

(mm)

Πάχος 

Τοιχώματος 

(mm)

Εσωτερική 

Διάμετρος 

Αγωγού 

(mm)

Κλάση 

Αγωγού 

(atm)

Γωνία 

Απόκλισης 

(α) (μοίρες)

Πίεση στη 

θέση 

ελέγχου 

(atm)

Αξονική 

Δύναμη P 

(Kp) 

Δύναμη 

Εκτροπής S 

(Kp)

Α.0.68 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 37.00 7.13 467.29 296.55

Α.0.82 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 57.00 6.59 431.90 412.17

Α.0.83 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 63.00 6.57 430.59 449.96

Α.0.94 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 52.00 5.90 386.68 339.02

Α.0.95 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 35.00 5.85 383.40 230.58

Α.0.103 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 32.00 5.16 338.18 186.43

Α.0.134 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 64.00 3.95 258.88 274.37

Α.0.139 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 42.00 3.46 226.76 162.53

Α.0.140 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 52.00 3.45 226.11 198.24

Α.0.153 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 38.00 3.09 202.51 131.86

Α.0.158 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 63.00 2.27 148.77 155.47

Α.0.159 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 43.00 2.23 146.15 107.13

Α.0.172 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 36.00 2.17 142.22 87.90

Α.0.174 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 33.00 2.15 140.91 80.04

Α.0.184 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 41.00 0.07 4.59 3.21

Α.0.185 Καταθλιπτικός 110.00 10.00 90.00 16.00 47.00 0.01 0.66 0.52

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ  S ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

 
Πίνακας 4.1: Προσδιορισμός οριζόντιας δύναμης εκτροπής  S σε θέσεις ελέγχου κατά μήκος 
του καταθλιπτικού αγωγού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Μοδίου, για την 

επιλογή τύπου και διαστάσεων σώματος αγκύρωσης 
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Κόμβοι 

αγκύρωσης

Εξωτερική 

Διάμετρος 

Αγωγού 

(mm)

Πάχος 

Τοιχώματος 

(mm)

Εσωτερική 

Διάμετρος 

Αγωγού 

(mm)

Κλάση 

Αγωγού (atm)

Γωνία 

Απόκλισης 

(α) (μοίρες)

Πίεση στη 

θέση 

ελέγχου 

(atm)

Αξονική 

Δύναμη P 

(Kp) 

Δύναμη 

Εκτροπής S 

(Kp)

Α.0.1 140 12.70 114.60 16.00 54.00 6.45 685.39 622.32

Α.0.21 140 12.70 114.60 16.00 45.00 4.96 527.06 403.40

Α.0.22 140 12.70 114.60 16.00 38.00 4.95 526.00 342.50

Α.0.49 140 12.70 114.60 16.00 71.00 4.33 460.12 534.38

Α.0.56 140 12.70 114.60 16.00 58.00 4.34 461.18 447.17

Α.0.61 140 12.70 114.60 16.00 48.00 4.11 436.74 355.28

Α.0.62 140 12.70 114.60 16.00 34.00 4.10 435.68 254.76

Κόμβοι 

αγκύρωσης

Εξωτερική 

Διάμετρος 

Αγωγού 

(mm)

Πάχος 

Τοιχώματος 

(mm)

Εσωτερική 

Διάμετρος 

Αγωγού 

(mm)

Κλάση 

Αγωγού (atm)

Γωνία 

Απόκλισης 

(α) (μοίρες)

Πίεση στη 

θέση 

ελέγχου 

(atm)

Αξονική 

Δύναμη P 

(Kp) 

Δύναμη 

Εκτροπής S 

(Kp)

B.0.50 160 11.80 136.40 12.50 37.00 2.94 442.58 280.86

B.0.51 160 11.80 136.40 12.50 57.00 2.98 448.60 428.10

B.0.53 160 11.80 136.40 12.50 40.00 3.02 454.62 310.98

B.0.146 160 11.80 136.40 12.50 84.00 6.33 952.89 1,275.22

Κόμβοι 

αγκύρωσης

Εξωτερική 

Διάμετρος 

Αγωγού 

(mm)

Πάχος 

Τοιχώματος 

(mm)

Εσωτερική 

Διάμετρος 

Αγωγού 

(mm)

Κλάση 

Αγωγού (atm)

Γωνία 

Απόκλισης 

(α) (μοίρες)

Πίεση στη 

θέση 

ελέγχου 

(atm)

Αξονική 

Δύναμη P 

(Kp) 

Δύναμη 

Εκτροπής S 

(Kp)

C.0.19 160 11.80 136.40 12.50 94.00 1.61 242.36 354.51

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ (B.)

ΝΕΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (Α.)

ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ (C.)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ  S ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

 

Πίνακας 4.2: Προσδιορισμός οριζόντιας δύναμης εκτροπής  S σε θέσεις ελέγχου κατά μήκος 

των τριών αγωγών του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών Κοκκαλούς και 
Απολλωνίας, για την επιλογή τύπου και διαστάσεων σώματος αγκύρωσης 

 

Οι γενικές περιπτώσεις τοποθέτησης σωμάτων αγκύρωσης, δηλαδή η διάταξη αυτών 

(σε κάτοψη και τομή) και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους συναρτήσει της 

μέγιστης δύναμης που μπορούν να παραλάβουν, αλλά και της κατεύθυνσης-διάταξης 

του αγωγού, παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί. 
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Σχήμα.4.1: Γενικές περιπτώσεις τοποθέτησης σωμάτων αγκύρωσης και γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά αυτών συναρτήσει της μέγιστης δύναμης εκτροπής που μπορούν να 

παραλάβουν και της κατεύθυνσης – διάταξης του αγωγού. 
 
 

 Εξετάζοντας αναλυτικά τους Πίνακες 4.1και 4.2 (υπολογισμός αναπτυσσόμενων 

δυνάμεων εκτροπής) σε συνδυασμό με το Σχήμα 4.1 (τύποι σωμάτων αγκύρωσης 

και γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτών συναρτήσει της μέγιστης δύναμης που 

μπορούν να παραλάβουν και της κατεύθυνσης – διάταξης του αγωγού), επιλέγεται 

ένας τύπος σωμάτων αγκύρωσης (μικρές αναπτυσσόμενες δυνάμεις εκτροπής σε 

καμπύλες διατάξεις) στις προαναφερθείσες 16 θέσεις αλλαγής οριζοντιογραφικής 

κατεύθυνσης του καταθλιπτικού αγωγού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του 

οικισμού Μοδίου (αγκυρώσεις για καμπύλες), τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 

οποίων παρουσιάζονται στο σχήμα 4.2. Για τους τρεις αγωγούς του εξωτερικού 

δικτύου ύδρευσης των οικισμών Κοκκαλούς και Απολλωνίας επιλέγονται πέντε τύποι 

σωμάτων αγκύρωσης (μικρές αναπτυσσόμενες δυνάμεις εκτροπής και σε καμπύλες 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» 

                                                                     

 

                                                                          Σελίδα 44 

 

διατάξεις) στις προαναφερθείσες 12 θέσεις αλλαγής της οριζοντιογραφικής 

κατεύθυνσης αγωγού (αγκυρώσεις για καμπύλες, για καμπύλες 90ο και δύο ειδικά 

τεμάχια σωμάτων αγκύρωσης), τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οποίων 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.3 – 4.6. 

 

 

Σχήμα 4.2: Διαστάσεις και τύποι σωμάτων αγκύρωσης κατά μήκος καταθλιπτικού αγωγού του 

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Μοδίου (οριζοντιογραφικά σώματα αγκύρωσης) 
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Σχήμα 4.3: Αγκυρώσεις για καμπύλες: Διαστάσεις και τύποι σωμάτων αγκύρωσης κατά μήκος 
καταθλιπτικού αγωγού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Κοκκαλούς-Απολλωνίας 

(οριζοντιογραφικά σώματα αγκύρωσης) 
 

 
Σχήμα 4.4: Αγκυρώσεις για καμπύλες 90

ο
: Διαστάσεις και τύποι σωμάτων αγκύρωσης κατά 

μήκος καταθλιπτικού αγωγού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Κοκκαλούς-

Απολλωνίας (οριζοντιογραφικά σώματα αγκύρωσης) 
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Σχήμα 4.5: Κατάλληλα διαμορφωμένο σώμα αγκύρωσης τύπου "γάμμα", ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη η διέλευση άλλου αγωγού σε απόσταση 30cm, εντός κοινού σκάμματος κατά μήκος 

καταθλιπτικού αγωγού του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Κοκκαλούς-Απολλωνίας  

 

Σχήμα 4.6: Ειδικό κοινό τεμάχιο Σώματος Αγκύρωσης σε θέση καμπύλης 90 μοιρών, τριών 

αγωγών παράλληλης όδευσης, εντός κοινού σκάμματος, κατά μήκος καταθλιπτικού αγωγού 

του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Κοκκαλούς-Απολλωνίας  
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Εξετάζοντας τις μηκοτομές του καταθλιπτικού αγωγού, του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης του οικισμού Μοδίου, διαπιστώνεται ότι στις περιοχές του αγωγού μεταξύ 

των κόμβων Α.0.152 έως Α.0.157 και  Α.0.174 έως Α.0.187, παρατηρούνται έντονες 

κατά μήκος κλίσεις (από 10,00% έως 23,48%) και έντονες μηκοτομικές αλλαγές 

κατεύθυνσης αγωγού σε διάφορα σημεία. 

 

Στο Σχήμα 4.3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η περίπτωση τοποθέτησης σωμάτων 

αγκύρωσης σε έντονες μηκοτομικές κλίσεις (>10%), ενώ στο Σχήμα 4.4 

παρουσιάζονται οι διαστάσεις τους τόσο σε κάτοψη όσο και σε τομή. 

 

Σχήμα 4.3: Περιπτώση τοποθέτησης σωμάτων αγκύρωσης σε έντονες μηκοτομικές κλίσεις 

(>10%) 

 

 

Σχήμα 4.4: Κάτοψη και τομή σωμάτων αγκύρωσης σε έντονες μηκοτομικές κλίσεις 
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Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στα Σχέδια ΥΔΡ.16 και ΥΔΡ.17 της 

παρούσας Υδραυλικής μελέτης 

 

4. ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

4.1. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΔΙΟΥ 

Σε κατάλληλη θέση, σε Αγροτεμάχιο του Μοδίου, θα διανοιχτεί καινούρια γεώτρηση 

σε βάθος 90μ., η σωλήνωση της οποίας θα φτάσει τα 80μ. και θα υλοποιηθεί με 

χαλυβδοσωλήνες 3''. 

Η διάμετρος της διάνοιξης (διατρητικό μηχάνημα) θα είναι 20'' (D508mm) και ο 

περιφραγματικός σωλήνας συγκράτησης των χαλαρών εδαφών σε ύψος 18μ. θα 

είναι διαμέτρου 18''  (D457,20mm).  

Όλα τα εξαρτήματα που τοποθετούνται εντός της γεώτρησης απεικονίζονται στο 

Σχέδιο ΥΔΡ.14. Στο ίδιο σχέδιο απεικονίζεται και η συνδεσμολογία από τη θέση 

εξόδου από την οπή της γεώτρησης μέχρι και την έξοδο του αγωγού ύδρευσης από 

τον νέο οικίσκο και την υποβίβαση του εντός του εδάφους. 

 Τονίζεται ότι μέσω κατάλληλου εξαρτήματος ταυ υδροδοτείται νέος πυροσβεστικός 

κρουνός, εκτός του οικίσκου, για την κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης του υπό 

μελέτη οικισμού. 

4.2. ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΟΔΙΟΥ 

Ο νέος οικίσκος γεώτρησης κατασκευάζεται με φέροντα οργανισμό από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (στύλοι, πλάκες, δοκοί, θεμελίωση) και περιμετρική 

τοιχοποιία από μπατικές οπτοπλινθοδομές πλήρωσης, πάχους 20εκ.   

Οι εξωτερικές διαστάσεις του οικίσκου είναι (3,65μ.) x (3,50μ.). Περιμετρικά 

του οικίσκου κατασκευάζεται μαρκίζα από Ο/Σ πλάτους 40εκ. 

Ο φέρων οργανισμούς του οικίσκου συντίθεται από: 

 4 κολώνες διατομής (0,40μ.) x (0,40μ.) στις τέσσερις γωνίες του 

 Δοκούς από Ο/Σ διατομής (0,20μ.) x (0,50μ.) 

 Πλάκα οροφής πάχους 15εκ. και 

 Θεμελίωση από εσχάρα πεδιλοδοκών διατομής 40/80 - 40/140. 
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Η πλάκα δαπέδου του οικίσκου από Ο/Σ έχει πάχος 15εκ., ομοίως και η 

πλάκα επικάλυψης έχει το ίδιο πάχος. 

Το καθαρό ύψος του οικίσκου είναι 2,85μ. και το συνολικό ύψος 

(συμπεριλαμβανομένου του πάχους της πλάκας ανωδομής ) είναι 3,00μ. 

Στην δυτική όψη του οικίσκου προτείνεται θύρα αλουμινίου, διαστάσεων 

(1,00μ.)x(2,20μ.). Στην ανατολική όψη του οικίσκου προτείνεται κούφωμα 

ανοιγόμενο αλουμινίου μονόφυλλο, διαστάσεων: (μήκος: 1,00μ.)x(ύψος: 0,80μ.).  

Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες επιχρίονται με 

ασβεστοτσιομεντοκονίαμα τριών (3) στρώσεων και χρωματίζονται με ακρυλικό 

υδροδιαλυτό τσιμεντόχρωμα. Ως τελική επίστρωση δαπέδου τοποθετείται 

βιομηχανικό έδαφος πάχους 5εκ. 

Επίσης στην πλάκα της ανωδομής διαμορφώνεται κατάλληλο άνοιγμα 

εξωτερικών διαστάσεων (1,20μ.)x(2,00μ.) και καθαρών διαστάσεων 

(0,90μ.)x(1,70μ.), για την είσοδο και έξοδο των διάφορων εξαρτημάτων. Στη θέση 

του ανοίγματος τοποθετείται κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους 3mm 

με πλαίσιο και ενισχύσεις, τοποθετούμενο με περιμετρικό "λαιμό", ύψους 0,15μ. 

Τέλος για την πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο στην πλάκα οροφής του 

οικίσκου, κατασκευάζεται στην όψη της εισόδου, μεταλλική κλίμακα (κεκλιμένη) 

αποτελούμενη από έντεκα (11) βαθμίδες πλάτους 0,40μ. έκαστη, ανά 

αποστάσεις 0,30μ. (ύψος ριχτυού).  

5. ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ 

Η νέα Δεξαμενή της Κοκκαλούς, τοποθετείται στο 306 αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος Κοκκαλούς και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Βόλβης για τη 

χρήση του στο πλαίσιο του έργου της βελτίωσης της υδρευτικής 

κατάστασης των οικισμών Κοκκαλούς και Απολλωνίας. Η νέα Δεξαμενή 

έχει συνολική χωρητικότητα περίπου 300μ3 και κατασκευάζεται από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ) κατηγορίας C25/30 και ποιότητα χάλυβα 

Β500C.  

Το σχήμα της είναι ορθογωνικό σε κάτοψη, με εξωτερικές διαστάσεις 

(11,10μ.)x(14,05μ.). Περιλαμβάνει δύο (2) υγρούς θαλάμους (ίδιων 

διαστάσεων και ίδια ακριβώς χωρητικότητα) και έναν ξηρό θάλαμο που 
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αποτελεί το βανοστάσιο. Οι εσωτερικές διαστάσεις σε κάτοψη του καθενός 

από τους δύο υγρούς θαλάμους είναι (6,50μ.)x(10,40μ.) και καθαρό ύψος 3μ. 

Η Ανώτατη Στάθμη Ύδατος βρίσκεται στα 2,40μ. από τον πυθμένα της 

δεξαμενής, ενώ η Στάθμη Ηρεμίας βρίσκεται σε απόλυτο υψόμετρο 105,21μ. 

Το βανοστάσιο (ξηρός θάλαμος), αποτελείται από δύο (2) χώρους, εκ των 

οποίων στον υπόγειο χώρο τοποθετούνται τα εξαρτήματα της δεξαμενής και 

στον ισόγειο υπερυψωμένο χώρο πραγματοποιείται η πρόσβαση στον 

εσωτερικό χώρο της δεξαμενής. Η πρόσβαση στους υγρούς θαλάμους της 

δεξαμενής πραγματοποιείται από το ισόγειο επίπεδο του βανοστασίου, μέσω 

δύο μεταλλικών κλιμάκων με κατάλληλα διαμορφωμένα ανοίγματα 

διαστάσεων (1μ.)x(1μ.) 

Ο φέρων οργανισμός της δεξαμενής αποτελείται από κατακόρυφα τοιχεία από 

Ο/Σ, μέσω των οποίων εδράζεται η πλάκα της ανωδομής της δεξαμενής. 

Επίσης τα περιμετρικά τοιχεία των υγρών θαλάμων , όπως και το ενδιάμεσο 

τοιχείο έχουν πάχος 35εκ., ενώ τα περιμετρικά τοιχεία του βανοστασίου έχουν 

πάχος 30εκ. Το πάχος της πλάκας ανωδομής είναι 25εκ, ενώ της πλάκας 

έδρασης – θεμελίωσης 50εκ.  

Όσον αφορά τις εσωτερικές διαστάσεις του βανοστασίου είναι:             

(πλάτος: 2,00μ.)x(μήκος: 5,15μ.)x(ύψος: 5,40μ.). Το καθαρό ύψος του 

υπέργειου τμήματος του βανοστασίου είναι 2,00μ., ενώ του υπόγειου 3,20μ. 

Το πάχος του δαπέδου του ισογείου του βανοστασίου ανέρχεται στα 20εκ. και 

της πλάκας του υπογείου (έδραση βανοστασίου) στα 30εκ. Η πλάκα έδρασης 

του υπογείου του βανοστασίου είναι υποβιβασμένη σε σχέση με τον πυθμένα 

των υγρών θαλάμων κατά 1,10μ. Ο λόγος υποβιβασμού της είναι η 

διαμόρφωση, κάτω από την πλάκα έδρασης των υγρών θαλάμων και σε 

επαφή με το τοιχείο διαχωρισμού του από το βανοστάσιο, φρεατίου 

εκκένωσης διαστάσεων  (πλάτος: 1,00μ.)x(μήκος: 1,00μ.)x(ύψος: 1,10μ.), με 

Στάθμη: +101,71μ. Λόγω ύπαρξης δύο θαλάμων διαμορφώνονται δύο 

φρεάτια εκκένωσης (ένα κάτω από κάθε υγρό θάλαμο). Στα φρεάτια αυτά 

καταλήγουν οι αγωγοί εκκένωσης της δεξαμενής, καθώς και οι διάτρητοι 

σωλήνες  (από πολυαιθυλένιο) αποστράγγισης, κάτω από την πλάκα έδρασης 

της δεξαμενής. Στη συνέχεια από τους δύο θαλάμους εκκένωσης και μέσω 
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χαλυβδοσωλήνων DN150mm και  DN100mm, τα ύδατα απομακρύνονται 

εκτός της Δεξαμενής και μέσω αγωγού πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 3ης γενιάς 

διαμέτρου D160mm και κλάσης 12,5atm, καταλήγουν στο παρακείμενο ρέμα. 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο σχέδιο ξυλότυπων θεμελίωσης της 

δεξαμενής, διαμορφώνεται κατάλληλο προεξέχον πέδιλο, για την έδραση των 

περιμετρικών τοιχείων. Επίσης στην ένωση του πυθμένα της δεξαμενής με τα 

πλευρικά της τοιχεία, πραγματοποιείται κατάλληλη διαμόρφωση κλίσεων του 

πυθμένα, για την καλύτερη κυκλοφορία του ρέοντος ύδατος και τη αποφυγή 

συσσώρευσης λάσπης και φερτών υλών. 

 

Τέλος, μετά την περάτωση της κατασκευής του φέροντα οργανισμού της 

δεξαμενής υλοποιούνται ορισμένες οικοδομικές εργασίες, τόσο στις 

εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές επιφάνειες της.  

Μετά την εκσκαφή της δεξαμενής σε μέσο βάθος 2,50μ. από το φυσικό 

έδαφος τοποθετείται εξυγιαντική στρώση από θραυστό υλικό λατομείου 3Α 

πάχους 0,90μ. Επίχωση με την χρήση του ίδιου υλικού πραγματοποιείται και 

από τη στάθμη θεμελίωσης  μέχρι το φυσικό έδαφος. Στη συνέχεια 

τοποθετείται σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15 πάχους 10εκ., όπου εδράζεται 

τελικά ο πυθμένας της δεξαμενής. Οι παρειές του σκάμματος διαμορφώνονται 

με κλίση 4:1. 

Οι υπόλοιπες οικοδομικές εργασίες στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 

της δεξαμενής αναφέρονται παρακάτω: 

 

Εσωτερικές επιφάνειες 2 θαλάμων δεξαμενής  

 Τοποθέτηση πατητής τσιμεντοκονίας σε όλες τις οριζόντιες και κατακόρυφες 

επιφάνειες των υγρών θαλάμων (πυθμένας, τοιχεία, οροφή). 

 Επάλειψη με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό, σε όλες τις 

οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. 

 

Εξωτερικές επιφάνειες δεξαμενής Κοκκαλούς 

 Επίστρωση με ασφαλτόπανο των άνω παρειών της πλάκας ανωδομής της 

δεξαμενής και του βανοστασίου 
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 Διαμόρφωση κλίσης δώματος με σκυρόδεμα ρύσεων της άνω παρειάς της 

πλάκας του βανοστασίου 

 Τοποθέτηση Επιχρίσματος τριών (3) στρώσεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

στις εμφανείς υπέργειες κατακόρυφες επιφάνειες του βανοστασίου 

 Υδροχρωματισμός με ακριλικό τσιμεντόχρωμα στις εμφανείς υπέργειες 

κατακόρυφες επιφάνειες του βανοστασίου 

 Επάλειψη με στεγανωτικές στρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά στις κατακόρυφες 

επιφάνειες της δεξαμενής 

 

Τέλος, τονίζεται ότι  τοποθετούνται δύο (2) χυτοσιδηροί εξαεριστήρες DN150m για 

τον εξαερισμό των υγρών θαλάμων της δεξαμενής. 

 

Η διάταξη της δεξαμενής, τα εξαρτήματα εντός αυτής, τα υλικά επιχώσεων και 

εκσκαφών, καθώς και τα σχέδια του φέροντα οργανισμού απεικονίζονται στα Σχέδια 

ΥΔΡ.13 και ΥΔΡ.35 έως ΥΔΡ.38. 

 

6. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Από τον κόμβο Β.0.126 έως τον κόμβο Β.0.140 πραγματοποιείται ανάρτηση 

του βαρυτικού αγωγού με κατεύθυνση τη θέση σύνδεσης του με υφιστάμενο 

αγωγό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού της Απολλωνίας )για 

την υδροδότηση του οικισμού Απολλωνίας), σε υφιστάμενη γέφυρα κατά 

μήκος της ΕΟ Θεσσαλονίκης - Καβάλας. Ο αγωγός αυτός εξέρχεται από το 

φυσικό έδαφος και αναρτάται από την κάτω παρειά του πεζοδρομίου της 

υφιστάμενης γέφυρας με κατάλληλο σύστημα στήριξης τύπου HILTI ή άλλου 

αναλόγου, που παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα  ΥΔΡ. 18 της παρούσας 

μελέτης. 

Η ανάρτηση πραγματοποιείται με τοποθέτηση του βαρυτικού αγωγού ΡΕ 100 

3ης γενιάς, διαμέτρου D160mm και κλάσης 12,5atm, εντός χαλυβδοσωλήνα 

προστασίας, ονομαστικής διαμέτρου D219,10mm, με πάχος τοιχώματος 

t=6.3mm και βάρος 33.10kgr/m. Μεταξύ του χαλυβδοσωλήνα και του 

βαρυτικού αγωγού τοποθετείται υαλοβάμβακας πάχους 2εκ. 
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Μετά το πέρας του πεζοδρομίου της γέφυρας, η ανάρτηση συνεχίζει επί του 

πλευρικού πτερυγότοιχου της γέφυρας μέχρι τη διατομή Β.0.140, όπου μέσω 

κατάλληλα διανοιγμένης οπής με αδιατάρακτη κοπή, ο αγωγός διέρχεται 

εγκάρσια του πτερυγότοιχου  και συνεχίζει την πορεία του προς τη σύνδεση 

του αγωγού με τον υφιστάμενο αγωγό του εσωτερικού  δικτύου ύδρευσης του 

οικισμού Απολλωνίας. 

 

7. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΜΜΕΣΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ (BOUCHE A CLE) 

Στον κόμβο C.0.21, λίγο πριν την σύνδεση του βαρυτικού αγωγού με το 

υφιστάμενο φρεάτιο κατάντη της υφιστάμενης δεξαμενής Κοκκαλούς, 

πραγματοποιείται η εκκένωση του βαρυτικού αγωγού εντός φρεατίου έμμεσου 

χειρισμού δικλείδων (bouche á clé).  

Η τελική εκκένωση πραγματοποιείται με αγωγό ΡΕ 100 3ης γενιάς, διαμέτρου 

D90mm και κλάσης 12,5atm , μέσω χυτοσιδηρής δικλείδας DN80 κλάσης 

16atm. 

Η εντός φρεατίου εκκένωσης συνδεσμολογία, καθώς και τα χαρακτηριστικά 

του φρεατίου αυτού απεικονίζονται λεπτομερώς στο Σχέδιο ΥΔΡ.19 της 

παρούσας μελέτης. 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ….-…..-2019 ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ….-…..-2019 ΣΤΑΥΡΟΣ….-……..-2019 ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ….-….-2019 
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